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1. INTRODUCERE 

1.1. SCOPUL MANUALULUI 

Ghidul cuprinde informatii referitoare la masurile de precautie ce trebui e adoptate in 
timpul manipularii si instalarii modulelor fotovoltaice Suzhou Talesun Solar Technologies 
Co., Ltd impreuna cu instructiunile ce trebuie respectate in timpul instalarii, montajului, 
executarii conexiunilor electrice si intretinerii. In continuare Suzhou Talesun Solar 
Technologies Co., Ltd va denumita in continuare „Talesun”. Orice nerespectare a 
continutului prezentului manual din timpul manipularii, instalarii, intretinerii produselor 
Talesun vor face ca garantia sa devina nula si neavenita. 

Informatii pentru instalatori 

• Inainte de a incepe operatiile de instalare, instalatorii trebuie sa citeasca si inteleaga 

prezentul manual. 

• Va rugam sa va asigurati ca instalarea, functionarea si intretinerea sistemului 

dumneavoastra fotovoltaic este executata numai de catre personal calificat si capabil 

sa indeplineasca procedurile tehnice descrise in prezentul manual, de exemplu 

proiectanti, instalatori si personal de intretinere, si sunt executate in conformitate cu 

toate masurile de precautie si siguranta din acest manual si oricare sau toate codurile 

locale aplicabile. Daca nu sunteti calificat, nu puteti efectua operatiunile descrise mai 

sus, ci numai interventiile de curatare.  

• Acest manual si instructiunile stipulate in prezentul document constituie parte 

integranta a produsului si din acest motiv trebuie pastrate pe parcursul intregii durate 

de viata a instalatiei solare.  

Informatii pentru operatori 

• Pastrati aceste instructiuni in siguranta pe parcursul intregii durate de viata a instalatiei 

solare.  

• Va rugam sa contactati furnizorul instalatiei Dvs. pentru informatii referitoare la 

cerintele formale ale sistemelor solare. Inainte de a instala instalatia solara va rugam 

sa studiati directivele si cerintele locale de la autoritatiile locale responsabile si 

furnizorii de energie electrica.  

• Va recomandam sa va asigurati sistemul solar impotriva pericolelor naturale (ex. 

impotriva fulgerelor). 

 

1.2. NEASUMAREA RESPONSABILITATII 

• Aceste instructiuni sunt valabile numai pentru produsele Talesun. 

• Informatiile din prezentul manual se bazeaza pe cunostiintele si experienta Talesun 

si sunt considerate de incredere; dar aceste informatii, inclusiv specificatiile 

produsului (fara limitari) si sugestii nu constituie o garantie, expresa sau implicita. 

Talesun isi rezerva dreptul de a modifica manualul, panourile fotovoltaice, 

specificatiile sau fisele tehnice ale produselor fara o informare prealabila in acest 

sens. 

• Din cauza utilizarii acestui manual si a conditiilor si metodelor de instalare, 

functionare, utilizare si intretinere a produselor fotovoltaice ce nu pot fi controlate 
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de Talesun, Talesun nu isi asuma nicio responsabilitate pentru deteriorarea, 

pierderea sau cheltuielile ce ar fi generate de orice asemenea instalare, 

functionare, utilizare sau intretinere. Talesun nu isi asuma nicio responsabilitate ce 

se extinde peste capacitatea si siguranta de functionare si siguranta modulelor. 

Manualul este numai cu titlu consultativ. 

• Nu se acorda implicit nicio autorizatie sau drepturi de brevet. 

• Instalarea modulelor speciale se efectueaza conform specificatiilor modulelor sau 

termenilor contractului.  

Daca prezentul manual nu raspunde in mod adecvat la intrebarile Dvs., va rugam sa 
contactati mai intai furnizorul sistemului Dvs. Puteti afla mai multe informatii consultand 
websiteul nostru www.talesun.com. 
 

1.3. IDENTIFICAREA PRODUSULUI 

Fiecare produs are trei etichete ce furnizeaza urmatoarele informatii: 

• Placuta de timbru: descrie tipul produsului; puterea nominala, curentul nominal, 

tensiunea circuitului deschis, curentul scurt circuitului, toate conform masuratorilor in 

conditii standard de testare; masa, dimensiuni, etc; tensiunea maxima a sistemului 

este 1000 volti CC fiind indicata in placuta de timbru. De asemenea in placuta de 

timbru este indicata si rezistenta maxima nominala.  

• „QA Pass” imprimare: modulul va fi inspectat strict in conformitate cu standardul si va 

obtine pe spate parola de imprimare QA. 

• 2 coduri de bare dimensionale: Numarul seriei are16 digit. Pe fiecare modul exista 

deja coduri de bare. Unul este atasat in mod permanent pe interiorul modului si este 

vizibil cand se vede partea frontala a modulului, si altul este lipit pe spatele modulului.  

• Indepartarea etichetei anuleaza garantia acordata de  Talesun. 

 
 

2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 

2.1. INSTRUCTIUNI GENERALE DE SIGURANTA 

PERICOL! Pericol de electrocutare! 

 Toate instalatiile trebuie executate in conformitate cu toate reglementarile 
regionale si locale aplicabile, sau alte standarde nationale si internationale aplicabile. 

• Un modul solar genereaza electricitate si tensiune chiar si la o intensitate luminoasa 

redusa. 

• Decuplarea fizica a contactelor intr-un circuit electric activat poate genera arcuri 

electrice, ce ar putea provoca raniri grave sau mortale. Gravitatea pericolului de 

electrocutare creste atunci cand sunt conectate mai multe module in serie. 
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• Acoperiti modulele solare cu un material opac pe parcursul intregii perioade de 

asamblare. Numai atunci puteti fi siguri ca modulul a fost dezenergizat. 

• Nu decuplati niciodata prizele cand sunt incarcate. Tineti cont de faptul ca si in cazul in 

care nu este prezenta lumina zilei, in instalatie mai pot exista sarcini reziduale. 

Asigurati-va ca modulele sunt mai intai decuplate de la inverter inainte de a deschide 

orice contact la instalatia solara.  

• Nu trebuie dirijata catre modul lumina solara artificiala. Modulele solare produc energie 

solara cand lumina straluceste pe suprafata lor frontala. Tensiunea CC poate depasi 

30V. Contactul cu o tensiune de 30V CC sau mai mult reprezinta un potential pericol.  

• In cazul unui modul sau a unei tensiuni de faza ce este mai mare de 120V, se 

depaseste joasa tensiune. Luati masurile de precautie si de protectie necesare in 

astfel de cazuri.  

• Nu introduceti componentele conductive din punct de vedere electric in priza sau 

regleta de conexiuni. Nu atingeti contactele sau terminalele expuse. 

• Nu permiteti accesul copiilor sau a persoanelor neautorizate in zona modulelor.   

• In cazul defectarii modulelor sau a unor erori de operare a sistemului solar, contactati 

mereu instalatorul Dvs. sau Departamentul de relatii cu clientii din cadrul Talesun. 

• Nu purtati bijuterii metalice sau dispozitive metalice in timp ce instalati sau reparati 

sistemele fotovoltaice.  

AVERTISMENT! Pericol de ranire datorat sticlei sparte. Pericol de ranire datorat caderii 
modulelor! 

 Modulele sunt executate in primul rand din sticla si trebuie manipulate cu 
atentia corespunzatoare. 

• Pentru a asigura un montaj sigur, familiarizati-va cu toate reglementarile nationale 

aplicabile pentru siguranta la locul de munca si prevenirea accidentelor.   

• Pentru a preveni ranirile, purtati echipamente de protectie adecvate (ex. 

incaltaminte de protectie, manusi de protectie). 

• Daca sticla frontala este sparta, sau tabla de pe spate este uzata sau rupta, 

contactul cu orice suprafata a modulului sau cu cadrul ar putea provoca 

electrocutarea. 

 

2.2. MASURI DE PRECUTIE PENTRU PRODUS 

 

• Nu incercati sa demontati modulele. 

• Nu indepartati orice placuta de timbru sau componente de pe module. 

• Nu deschideti sub nicio forma regleta conexiunilor electrice. 

• Efectuati asupra modulelor numai acele modificari ce au fost confirmate in scris 

in prealabil de Talesun. 



 6 

• Nu executati nicio gaura suplimentara pe module (de exemplu pentru 

incuietoare). 

• Utilizati numai ustensile izolate autorizate pentru folosirea la interventiile in 

instalatiile electrice. 

• Nu utilizati dispozitive de concentrare a luminii (ex. oglinzi sau lentile) pentru a 

incerca sa cresteti capacitatea modulelor. In acest mod modulul s-ar putea 

deteriora. In caz contrar se pierde grantia.  

 
 

2.3. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA PENTRU TRANSPORT SI STOCARE 

Transportul si instalarea inadecvata pot sparge modulul. Pentru a preveni spargerea 
modulelor: 

• Transportati modulele in ambalajul lor original pana la instalare. 

• Stocati modulele in siguranta intr-o incapere rece si uscata. Ambalajul nu este 

rezistent la intemperii. 

• Protejati modulele impotriva zgarierii si a altor deteriorari, in special impotriva 

impactului la muchii sau stocarii neadecvate.  

• Asigurati-va ca modulele nu se incovoaie sub propria lor greutate. 

• Nu lasati neprotejate muchiile unui modul. In caz contrar se poate deteriora 

modulul sau cadrul. 

• Nu ridicati sau manipulati sub nicio forma modulele utilizand cabluri sau tinand de 

regleta de conexiuni. 

• Nu asezati cu putere modulele pe nici un fel de suprafata. 

• Nu supuneti suprafata modulelor la solicitari mecanice. 

• Nu va asezati pe module. 

• Nu aruncati sau nu asezati obiecte pe module.  

 
 

 

 

 

 

 



 7 

3. INSTALAREA MECANICA  

3.1. ALEGEREA LOCATIEI 

• Modulele sunt certificate in conformitate cu normativul IEC 61215 si altele pentru 

functionare in siguranta in zone cu clima moderata. Daca modulul este instalat la 

altitudine inalta, operatorul trebuie sa tina cont de efectul altitudinii inalte. 

• Nu expuneti modulelele la substante chimice. 

• Nu amplasati modulele in apa. Gradul e protectie al regletei modulului este IP67. 

• Nu instalati modulele in apropierea gazelor sau vaporilor imflamabili (ex. butelii de 

gaz) sau langa flacari sau materiale inflamabile. Modulele solare nu sunt echipamente 

atex.  

• Daca sistemul este expus la sare (ex. mediu marin) si sulf (ex. surse de sulf, vulcani), 

exista riscul de coroziune. In aceste cazuri, nu se recomanda instalarea modulelor la o 

distanta mai mica de 100m; si se recomanda instalarea modulelor cu o functie de 

protectie la sare, cand distanta este cuprinsa intre 100m si 1km. 

• Un modul este considerat fara umbra cand nu este umbrit pe intreaga perioada a 

anului (ex. cladiri, cosuri, copaci). Trebuie evitata chiar si umbrirea partiala a 

modulelor (ex. prin linii de tensiune sa orice fel de cabluri deasupra, murdarie, 

zapada). 

 

3.2. ALEGEREA PROPRIULUI CADRU DE SUSTINERE 

Respectati mereu instructiunile si masurile de precautie ce sunt furnizate impreuna cu 
cadrele suport ce trebuie utilizate la module.  

Instalati fiecare modul pe o structura de montaj: 

• Aceasta este executata dintr-un material rezistent, anticoroziv si rezistent la UV.  

• Aceasta poate transfera forte de la modul catre ansamblul substructurii. 

• Astfel va asigurati ca nu se genereaza in modul solicitari mecanice (ex. generate 
de vibratii, rasucire sau dilatare). 

• Astfel se asigura o ventilatie suficienta in spatele modulului. 

• Astfel se asigura stabilitate pe termen lung. 

• Astfel nu se va genera coroziune galvanica in cazul unui contact direct cu metalul 
(ex. bara de impamantare, suruburi, piulite, etc.) 

• Astfel se permite dilatarea si comprimarea libera datorata variatiilor de temperatura 
ambianta. 

 
3.3. INSTALARE GENERALA 

Modulele conectate in serie trebuie instalate cu aceeasi orientare si unghi. Orientari sau 
unghiuri diferite ar putea genera o pierdere de putere datorita modificarii expunerii la lumina 
soarelui. 

• Cand se realizeaza planul final de amplasare al sistemului  fotovoltaic, lasati un spatiu 

adecvat de acces pentru executarea operatiilor de intretinere si verificare. Pentru a 

minimaliza pericolul fulgerului, evitati formarea buclelor de circuite atunci cand 

proiectati sistemul.  
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• Modulele pot fi instalate in plan lansdscape sau portrait 

• Instalati modulele astfel incat regleta conexiunilor electrice sa fie amplasata in partea 

de sus a modulelor si cablurile sa atarne in jos. 

• Panta optima a modulului depinde de latitudinea la care este instalat. Va recomandam 

folosirea unui instrument de simulare fotovoltaic pentru a asigura orientarea optima.  

 
• Selectati inaltimea sistemului de montaj pentru a preveni acoperirea cu zapada in 

perioadele lungi de iarna cu caderi masive de zapada. 

• De asemenea, asigurati-va ca portiunea cea mai de jos a modulului este la o inaltime 

suficienta pentru a nu fi umbrita de plante sau copaci sau deteriorata de nisipul sau 

pietrele aduse de vant. 

Montaj pe acoperis 

• Cand se monteaza un  modul pe acoperis sau pe o cladire, asigurati-va ca este bine 

fixat si nu poate cadea din cauza vantului sau greutatii zapezii. 

• Asigurati ventilatia adecvata sub modul pentru a permite racirea acestuia; inaltimea 

recomandata de la suprafata de instalare este de 10cm. Distanta de siguranta dintre 

doua module este de 6.35mm sau mai mult, pentru a permite dilatarea termica a 

cadrelor modulelor.  

• Pentru montajul pe acoperis, ansamblul trebuie montat pe o husa ignifuga adecvata 

pentru aplicatia respectiva. Modulele Talesun au fost incadrate in clasa C conform 

standardului UL790. 

• Orice gaurire a acoperisului necesara pentru montajul modulului trebuie etansata 

adecvat astfel incat sa se previna scurgerile. 

• In unele cazuri, ar putea fi necesar un cadru suport special. 

• Instalarea pe acoperis a modulelor solare poate afecta gradul  ignifug al cladirii.  

• Pentru a preveni eventuale accidente, nu instalati modulele pe un acoperis sau o 

cladire atunci cand bate puternic vantul.  

• Inainte de instalare la toate structurile de sustinere a modulelor utilizate pentru a 

sustine modulele PV montate la unghiul corect al pantei trebuie calculate sarcina 

nominala exercitata de vant si zapada, consultand codurile adecvate locale si de 

constructii civile.  
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Orientarea polului de montaj 

• Cand se instaleaza un modul pe un pol de montaj, alegeti polulul si structura de 

montaj ce rezista la vantul anticipat pentru zona respectiva.  

 
 

3.4. METODE DE INSTALARE 

(a) Gaurile de montaj de pe cadru 
Modulele trebuie fixate in siguranta pe structura de montaj utilizand cele patru gauri 
executate in prealabil pe cadru. 

• Modulele trebuie fixate pe structura de montaj utilzand cele patru gauri de montaj 

amplasate numai pe flasele din spatele cadrului. Nu executati niste gauri 

suplimentare. Executarea unor gauri suplimentare implica pierderea garantiei.  

• Fiecare modul trebuie fixat in minim 4 puncte. Daca se preconizeaza un vant mai 

puternic sau caderi masive de zapada, trebuie asigurate puncte de fixare 

suplimentare. Proiectantul sistemului si instalatorul sunt responsabili pentru 

calculul sarcinilor si pentru proiectarea adecvata a structurii de sustinere. 
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• Utilizati componente de fixare din materiale anticorozive. Toate componentele supuse 

uzurii (surubul/saiba de separare/saiba plata/piulita) trebuie sa fie otel inoxidabil de 

dimensiunea M8. 

• Respectati instructiunile de montaj recomandate de montatorul panourilor fotovoltaice. 

Proiectul de montaj trebuie certificat de catre un inginer proiectant autorizat. 

•  Proiectul de montaj si procedurile trebuie sa fie in conformitate cu reglementarile 

locale si cele ale tuturor autoritatilor de jurisdictie.  

• Pentru montaj, utilizati o cheie dinamometrica. Momentele de strangere trebuie sa fie 

cuprinse intre 10~17 Nm pentru suruburile cu filet M8, in functie de clasa calitativa a 

surubului.  

 

 

 
• Asigurati-va ca orificiile de drenaj ale cadrului sunt lasate libere dupa ce s-a efectuat 

instalarea pentru a va asigura ca apa are pe unde sa se scurga. Astfel se previne 

deteriorarea sistemului.  

• Instalati modulul astfel incat apa de ploaie sau aceea rezultata din topirea zapezii sa 

poata curge liber evitandu-se  stagnarea si formarea baltilor.  

• Modulele au fost proiectate pentru a rezista la o sarcina statica de 5400Pa (sarcina 

pozitiva), si aceasta sarcina se poate diminua daca modulele nu sunt montate conform 

instructiunilor de mai sus. 

b) Fixarea instalatiei prin coliere de prindere 
Modulele pot fi instalate cu coliere de prindere. Modulele trebuie fixate in siguranta pe 
structura de montaj utilizand colierele de prindere de-a lungul cadrului.  

• Modulele trebuie fixate adecvat pe suportul lor astfel incat sa reziste la conditiile de 

sarcina reala, inclusiv vantul ascendent, presiunea pentru care au fost proiectate. 

Este responsabilitatea instalatorului sa se asigure ca colierele utilizate pentru 

fixarea modulelor sunt suficient de rezistente.  

• Modulele nu trebuie expuse la un vant mai puternic sau la o cantitate mai mare de 

zapada decat aceea prevazuta prin sarcinile admise. 

• Colierele de fixare ale modulelor nu  trebuie sa intre in contact cu sticla frontala si 

nu trebuie sa deformeze cadrul. Evitati efectul de umbrire datorat colierelor. Gaurile 

de drenaj de pe modul nu trebuie sa fie inchise sau astupate de coliere. 
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• Modulul este instalat cu coliere pe cadrul frontal pentru o sarcina de 2400 Pa si o 

sarcina de 5400Pa, consultati figura si tabelul urmator pentru diferite valori ale „A” 

si „B”. 
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• Modulul instalat cu coliere pe cartul frontal pentru o sarcina de 2400Pa, consultati 

figura si tabelul urmator pentru diferite valori ale „A”. 
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• Utilizati o cheie dinamometrica pentru instalare, comprimarea pentru fiecare colier 

nu este foarte puternica pentru a evita potentiale deteriorari la cadrele modulelor. 

Comprimarea maxima recomandata pentru fiecare colier este de 20MPa 

(2900PSI). 

• Structura de montaj trebuie sa fie rezistenta in timp, din material  anticoroziv si 

rezistent la UV. Toate componentele supuse uzurii (surubul/saiba de separare/saiba 

plata/piulita) trebuie sa fie otel inoxidabil de dimensiunea M8. 

• Lungimea minima recomandata pentru orice colier este 50mm. 

• Modulele au fost proiectate pentru a rezista la o sarcina statica de 2400Pa, si valoarea 

rezistentei poate scadea daca modulele nu sunt montate conform instructiunilor de 

mai sus. 

• Acest manual este orientativ. Clientul poate selecta manualul de instalare pe baza 

modulului achizitionat. 

 

4. INSTALATIA ELECTRICA 

4.1. ALEGEREA MODULULUI 

Conectati numai module de acelasi tip, cu aceeasi configuratie si de aceeasi clasa de putere 
in acelasi sistem. Aceasta este singura modalitate de a obtine eficienta optima. 
 

4.2. FACTOR DE SIGURANTA 

In conditii normale, un modul fotovoltaic poate produce mai mult curent electric si/sau 
tensiune decat aceea raportata in conditiile standard de Testare. In acest sens, valorile ISC si 
VOC marcate pe module trebuie inmultite cu un factor de 1.25 atunci cand se determina 
tensiunea nominala, capacitatile conductorului, dimensiunea sigurantei fuzibile si 
dimensiunea dispozitivelor de control conectate la puterea modulului. 
De asemenea, trebuie sa se aplice toate reglementarile nationale de instalare a sistemelor. 
Instalatorul trebuie sa fie mai atent, sa evite fenomenul PID, atunci cand instaleaza sistemul 
electric.  
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4.3. INSTALARE GENERALA 

• Inainte de a instala modulele, contactati autoritatiile competente pentru a primi 

autorizatiile, de a  executa instalarea si a indeplini cerintele de respectat, aplicabile la 

locul de instalare. 

• Verificati reglementarile din constructii pentru a va sigura ca structura (acoperisul, 

fatada, suportul, etc.) sau cladirea pe care sunt instalate modulele sunt suficient de 

rezistente pentru a sustine masa modulelor si toate celelalte componente ale 

sistemului.  

• Daca modulele nu sunt conectate in serie, tensiunea totala este egala cu suma 

tensiunilor individuale. Numarul maxim de module recomandate sunt (N)=Vmax sistem 

/ (Voc(la STC) X1.25X1.25). 

• Daca se permite instalarea modulelor in paralel din punct de vedere electric, fiecare 

modul (sau serie de grupuri de module conectate astfel) trebuie sa fie furnizata cu un 

numar maxim de serii de sigurante fuzibile conform specificatiilor. Pentru aplicatiile ce 

necesita curent inalt, pot fi conectate in paralel mai multe module fotovoltaice; curentul 

total este suma curentilor individuali, fiecare modul  (sau serie de grupuri de module 

conectate astfel) trebuie sa fie furnizata cu un numar maxim de serii de sigurante 

fuzibile conform specificatiilor. Numarul de module de montat in paralel este unul.  

• Utilizati numai cablu pentru sisteme solare si prize adecvate (cablul trebuie introdus 

intr-un canal rezistent la razele soarelui sau, daca este expus, cablul trebuie sa fie 

rezistent la razele soarelui) in conformitate cu legislatia locala antiincendiu, 

reglementarile din constructii si normativele electrice. Asigurati-va ca acestea sunt in 

stare perfecta electrica si mecanica.  

• Utilizati cablurile pentru sisteme solare numai drept cabluri de legatura. In cadrul 

sistemului solar, utilizati conectori de acelasi tip si de la acelasi producator, compatibili 

cu conectorii ce conecteaza inverterul.  

• Asigurati-va ca componentele electrice sunt in stare buna, in conditii uscate si de 

siguranta. In acest mod se evita producerea scurt-circuitelor electrice sau contactele 

de tensiune periculoase datorate cablurilor defecte sau deteriorate. 

• Evitati mereu solicitarea mecanica asupra cablurilor de conexiune. 

• Asigurati o conexiune etansa intre conectorii individuali (in special la inverter). 

Asigurati-va ca acestea se potrivesc perfect. 

 
4.4. IMPAMANTAREA 

• Cadrul modulului trebuie sa fie impamantat adecvat. Cablul de impamantare trebuie sa 

fie strans adecvat pe cadrul modulului pentru a asigura un contact electric bun. Utilizati 

tipul recomandat, sau un conector echivalent pentru acest cablu.  

• De  asemenea, polaritatea negativa a impamantarii inverterului  din sistem are 

capacitatea de a evita efectiv fenomenul PID si este necesara interventia 

personalului calificat pentru a se ocupa de polaritatea negativa a impamantarii de 

functionare a inverterului.  



 15 

 
• Daca este executat din metal, cadrul de sustinere, suprafata cadrului, trebuie 

galvanizata si sa aiba o conductivitate excelenta.  

• Ansamblul de impamantare (TIP: TYCO ELECTRONICS 1954381-2). 

Alegerea si pregatirea cablurilor: 
Impamantarea poate fi executata numai cu cabluri din cupru cu dimensiunea 10 sau 12 
AWG. Cablurile nu trebuie sa fie taiate, deteriorate sau decojite. Nu este necesara o 
pregatire prealabila. 
Distanta dintre colierele de impamantare 
Trebuie sa fiti antenti sa nu existe interferente intre colierele de impamantare alaturate si alte 
componente necesare pentru scoaterea colierelor de impamantare. 
Scoaterea colierelor de impamantare: 
Cablul poate fi scos din colierul de impamantare cand cursorul este decuplat (cursorul si 
surubul sunt vizibile). Surubul trebuie slabit inainte de a putea scoate colierul de 
impamantare de pe cadru. Colierul de impamantare poate fi reutilizat de pana la 5 ori, daca a 
fost scos corespunzator (surubul 8- -32 si piulita hex sau piulitele de siguranta pot fi 
reutilizate; totusi surubul cu filetul taiat trebuie inlocuit). Surubul cu filetul taiat nu poate fi 
reutilizat dupa ce se indeparteaza colierul de impamantare de pe cadru. 
Reparatie  
Colierul de impamantare nu poate fi reparat. Aruncati orice colier de impamantare defect sau 
deteriorat.  
Ustensile: 
Este necesar un burghiu pentru a executa gaurile in cadru. Pentru strangere si a scoate 
surubul din colierul de impamantare de pe cadru sau a-l monta pe cadru trebuie utilizata o 
surubelnita in cruce nr. 2. Pentru colierul de impamantare cu suruburi de 8- -32 si piulita hex 
sau piulitele de siguranta, trebuie utilizata o cheie de 3/8 pentru a strange si fixa (scoate) 
piulita colierului de impamantare pe (de pe) cadru. Momentul de strangere recomandat este 

de 1.7+0.5/‐0.2Nm (15+4.4/‐1.7 in.‐lbs). 

Cursorul poate fi cuplat manual sau se pot utiliza clesti pentru a cupla cursorul. Trebuie 
utilizata o surubelnita cu cap plat pentru a decupla cursorul.  
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Amplasarea cablurilor 
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5. PUNERE IN FUNCTIUNE SI INTRETINERE 

5.1. DIODE DE BLOCARE SI DIODE DE BY-PASS 

• Diodele de blocare impiedica trecerea curentului de la baterie la modul cand nu se 

genereaza electricitate. Se recomanda utilizarea diodelor de blocare atunci cand 

nu se utilizeaza un regulator de incarcare. Specialistul dumneavoastra va poate 

sfatui in ceea ce priveste tipurile de diode adecvate. 

• In sistemele cu mai mult de doua module in serie, un curent invers puternic poate 

trece prin celulele ce sunt umbrite partial sau direct cand o parte din module sunt 

umbrite si restul sunt expuse la soare. Acesti curenti pot incalzi extrem de tare 

celulele afectate, fiind posibil chiar sa se deterioreze modulul. Pentru a proteja 

modulul impotriva acestui curent invers puternic, se utilizeaza diode de by-pass la 

module. Toate modulele cu putere mai mare de 55 Watt sunt furnizate cu  diode de 

by-pass in regleta deja incluse. In cazul putin probabil de defectare al diodei, 

aceasta poate fi inlocuita cu  usurinta; totusi procedand astfel se va pierde garantia 

in cazul in care inlocuirea nu este executata de personal calificat autorizat.  

• In timpul efectuarii operatiilor de reparatii sau intretinere asupra sistemului , 

protejati-va impotriva electrocutarii. 

 

5.2.  DEFECTIUNI DE FUNCTIONARE 

PERICOL! Pericol mortal datorita electrocutarii! 

  
• Va rugam sa nu incercati sa remediati singuri problemele! 

• In cazul unor probleme sau a unor module deteriorate (de exemplu, spargerea 

sticlei, deteriorarea cablurilor) va rugam sa contactati instalatorul Dvs. sau 

Departamentul de relatii cu clientii de la Talesun. 

 

5.3. INTRETINERE 

Modulele Talesun sunt fabricate sa reziste si necesita un minim de operatii de intretinere. 
Murdaria este curatata in mod tipic de ploaie. Totusi, ploaia nu poate curata in mod 
adecvat murdaria persistenta  (ex. polen, vegetatie, gainat de pasari, funingine, etc.).  
Asemenea murdarie ce umbreste zona activa a modulului poate genera reducerea 
performantei sistemului. Talesun recomanda urmatoarele operatii de intretinere  pentru a 
asigura performanta optima a modulului: 

• Curatati suprafata de sticla a modulului in functie de necesitati. Utilizati mereu apa si 

un burete moale sau o carpa moale pentru curatare. Pentru a indeparta mudaria 

persistenta folositi un agent de curatare slab, neagresiv. 

• Verificati racordurile mecanice si conexiunile electrice la fiecare sase luni pentru a 

constata daca sunt curate, sigure si nedeteriorate. 

• Daca apar orice fel de probleme, solicitati interventia personalului specializat pentru a 

le investiga. Atentie: respectati instructiunile de intretinere pentru toate componentele 
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utilizate in sistem, cum ar fi cadrele de suport, regulatoarele de incarcare, inverterele, 

bateriile, etc.  

  

6.DATE TEHNICE 
 

 
 

Tensiunea maxima a sistemului (V) 1000 
Regleta de conexiuni  Clasa de protectie IP67 cu dioda de by-pass 
Conector  Tipuri compatibile MC3 sau MC4 sau MC3 

sau tipul compatibil MC4 
Rata de inflamabilitate  C 
Clasa de aplicatie  A 
Sarcina statica (Pa) 5400 
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