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1 Securitate

1.1 Indicaţii de atenţionare referitoare la
acţiune

Clasificarea indicaţiilor de atenţionare referi-
toare la acţiune
Indicaţiile de atenţionare referitoare la acţiune
sunt clasificate în felul următor cu semne de
atenţionare şi cuvinte de semnal referitor la
gravitatea pericolului posibil:

Semne de atenţionare şi cuvinte de semnal
Pericol!
Pericol de moarte iminent sau pericol
de accidentări grave ale persoanelor

Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare

Atenţionare!
Pericol de accidentări uşoare ale
persoanelor

Precauţie!
Risc de pagube materiale sau polu-
are

1.2 Utilizarea preconizată

La utilizarea improprie sau neconformă cu
destinaţia pot rezulta pericole pentru sănă-
tatea şi viaţa utilizatorilor sau a terţilor resp.
deteriorări ale aparatului şi alte pagube mate-
riale.

Produsul este prevăzut ca generator de căl-
dură pentru instalaţii de încălzire închise şi
pentru prepararea apei calde.

Utilizarea corespunzătoare conţine:

– observarea instrucţiunilor de utilizare alătu-
rate ale produsului, cât şi ale tuturor com-
ponentelor instalaţiei

– respectarea tuturor condiţiilor de inspecţie
şi întreţinere prezentate în instrucţiuni.

Acest produs poate fi utilizat de copii peste
8 ani şi de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
cele cu lipsă de experienţă şi cunoştinţe dacă
sunt supravegheate sau dacă au fost instruite
referitor la utilizarea sigură a produsului şi la
pericolele astfel rezultate. Este interzis jocul
copiilor cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea
realizată de utilizator nu pot fi realizate de
către copii fără supraveghere.

O altă utilizare decât cea descrisă în instruc-
ţiunile prezente sau o utilizare care o depă-
şeşte pe cea descrisă aici este neconformă
cu destinaţia. Neconformă cu destinaţia este
şi orice utilizare comercială şi industrială di-
rectă.
Atenţie!
Este interzisă orice utilizare ce nu este con-
formă cu destinaţia.

1.3 Instrucţiuni generale de siguranţă

1.3.1 Instalare de către persoana
competentă

Instalarea, inspecţia, întreţinerea şi revizia
aparatului, cât şi reglarea gazului pot fi efec-
tuate numai de către o persoană competentă.

1.3.2 Pericol de comandă eronată

Prin comanda eronată puteţi să vă puneţi în
pericol pe dumneavoastră şi pe cei din jur şi
să provocaţi pagube materiale.
▶ Citiţi cu atenţie instrucţiunile prezente şi

toate documentele complementare, în spe-
cial capitolul "Securitatea" şi indicaţiile de
atenţionare.

▶ Efectuaţi numai operaţiunile cuprinse în
aceste Instrucţiuni de utilizare.

1.3.3 Pericol de moarte cauzat de scăpările
de gaz

La miros de gaz în clădiri:
▶ Evitaţi încăperile cu miros de gaz.
▶ Dacă este posibil, deschideţi larg uşile şi

ferestrele şi asiguraţi ventilaţia.
▶ Evitaţi utilizarea flăcării deschise (de ex.

brichetă, chibrituri).
▶ Nu fumaţi.
▶ Nu acţionaţi întrerupătoare electrice, fişe

de reţea, sonerii, telefoane şi alte instalaţii
de telefonie din clădire.

▶ Închideţi dispozitivul de închidere al con-
torului de gaz sau principalul dispozitiv de
închidere.

▶ Dacă este posibil, închideţi robinetul de
gaz la produs.

▶ Atenţionaţi locatarii casei prin strigare sau
ciocnire.

▶ Părăsiţi imediat clădirea şi împiedicaţi ac-
cesul terţilor.
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▶ Alarmaţi poliţia şi pompierii de îndată ce vă
aflaţi în afara clădirii.

▶ Informaţi serviciul de intervenţie al societă-
ţii furnizoare de gaz de la o linie telefonică
aflată în afara clădirii.

1.3.4 Pericol de moarte cauzat de
tubulatura blocată sau neetanşă a
gazelor arse

La miros de gaze arse în clădiri:
▶ Deschideţi larg toate uşile şi ferestrele

accesibile şi asiguraţi ventilaţia.
▶ Opriţi produsul.
▶ Informaţi un specialist.

1.3.5 Pericol de moarte cauzat de
substanţe explozive şi inflamabile

▶ Nu folosiţi sau depozitaţi materiale explo-
zive sau inflamabile (de ex. benzină, hâr-
tie, vopsele) în camera tehnică a centralei.

1.3.6 Pericol de moarte în caz de modificări
aduse aparatului sau împrejurimii
aparatului

▶ Este interzisă îndepărtarea, şuntarea sau
blocarea dispozitivelor de siguranţă.

▶ Nu manipulaţi dispozitivele de siguranţă.
▶ Nu distrugeţi sau îndepărtaţi plombele

componentelor.
▶ Nu efectuaţi modificări:

– asupra aparatului
– asupra conductelor de alimentare cu

gaz, alimentare cu aer, apă şi curent
electric

– asupra întregii instalaţii de evacuare a
gazelor arse

– asupra întregului sistem de scurgere a
condensului

– la supapa de siguranţă
– la conductele de scurgere
– asupra caracteristicilor constructive,

care pot avea influenţă asupra siguran-
ţei în exploatare a aparatului

1.3.7 Pericol de intoxicare cauzat de
alimentarea insuficientă cu aer de
ardere

Condiţii: Funcţionarea în funcţie de aerul din
cameră

▶ Asiguraţi o alimentare suficientă cu aer de
ardere.

1.3.8 Risc de producere a unor pagube de
coroziune cauzate de aerul de ardere
şi din încăpere neadecvat

Spray-urile, solvenţii, produsele de curăţare
cu clor, vopselele, adezivii, compuşi de amo-
niac, pulberile şi alţi factori similari pot ca-
uza corodarea produsului şi a tubulaturii de
aer/gaze de ardere.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că aerul de ardere

este în permanenţă lipsit de fluor, clor, sulf,
praf etc.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că nu se depozi-
tează materiale chimice la locul de insta-
lare.

1.3.9 Pericol de pagube materiale cauzate
de îngheţ

▶ Asiguraţi-vă de faptul că instalaţia de în-
călzire rămâne în funcţiune la îngheţ şi că
toate camerele sunt incalzite suficient.

▶ Dacă nu puteţi asigura funcţionarea, atunci
solicitaţi unui instalator să golească insta-
laţia de încălzire.

1.3.10 Pericol de accidentare şi pericol de
pagube materiale prin întreţinerea
şi reparaţia necorespunzătoare sau
neglijentă.

▶ Nu încercaţi niciodată să efectuaţi prin mij-
loace proprii lucrări de întreţinere sau re-
parare asupra produsului dumneavoastră.

▶ Solicitaţi remedierea de urgenţă a avariilor
şi pagubelor de către un specialist.

▶ Respectaţi intervalele de întreţinere pres-
tabilite.
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2 Indicaţii privind documentaţia

2.1 Respectarea documentaţiei conexe

▶ Respectaţi obligatoriu toate instrucţiunile de exploatare
alăturate componentelor instalaţiei.

2.2 Păstrarea documentaţiei

▶ Păstraţi atât aceste instrucţiuni, cât şi toate documentaţi-
ile conexe pentru utilizare viitoare.

2.3 Valabilitatea instrucţiunilor

Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv pentru:

Aparat - număr articol
VUW 236/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro 0010021897

VUW 286/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro 0010021898

3 Descrierea aparatului

3.1 Construcţia produsului

1

2

1 Elemente de deservire 2 Panou cu seria pe
partea posterioară

3.2 Elemente de deservire

50

1234

5

1 Întrerupător

2 Regulator încorporat
(accesoriu)

3 Tastă resetare avarie

4 taste de deservire

5 Display

3.2.1 Panoul de control

50
1

2

3

4

8

7

5

6

1 Temperatura actuală pe
turul de încălzire, pre-
siunea de umplere a
instalaţiei de încălzire,
modul de funcţionare,
cod de eroare sau infor-
maţii complementare

2 Armătura actuală a
tastei de selectare din
dreapta

3 Tasta stângă şi dreaptă
de selectare

4 – şi tasta

5 Dispozitivul de curăţare
a coşului de fum (numai
pentru coşar!)

6 Acces la meniu pentru
informaţii suplimentare

7 Armătura actuală a
tastei de selectare din
stânga

8 Starea activă de funcţio-
nare
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3.3 Simboluri afişate

Simbol Semnificaţie Explicaţie

Funcţionarea arzătorului
conform destinaţiei

Arzător pornit

bar Presiunea momentană
de umplere a instalaţiei
de încălzire
Liniile întrerupte mar-
chează domeniul admis

– permanent pornit:
presiunea de um-
plere în domeniul
admis

– intermitent: presiu-
nea de umplere în
domeniul admis

Prepararea apei calde
menajere activă

– permanent pornit:
regim de consum,
înainte ca arzătorul
să fie pornit

– intermitent: arzător
pornit în regimul de
consum

Regimul de încălzire
activ

– permanent pornit:
cerinţa termică a
regimului de încălzire

– intermitent: arzător
pornit în regimul de
încălzire

Funcţionarea de confort
activă

– permanent pornit:
funcţionare de con-
fort activă

– intermitent: func-
ţionare de confort
activă, arzător pornit

Întreţinere necesară Informaţii privind mesajul
de revizie în „Monitor în
direct”

Mod vară activ
Regimul de încălzire este
oprit

Timpul de blocare a
arzătorului activ

Pentru a evita pornirea
şi oprirea frecventă
(creşte durata de viaţă
a aparatului).

F.XX

Eroare în produs Apare în locul afişajului
de bază, eventual afişaj
text clar.

3.4 Datele de pe plăcuţa de timbru

Plăcuţa de timbru este ataşată din fabrică pe partea inferi-
oară a aparatului.

Datele de pe plă-
cuţa de timbru

Semnificaţie

Citiţi instrucţiunile!

VUW… Centrală murală pe gaz Vaillant pentru
încălzire şi prepararea apei calde mena-
jere

..6/5-3 Performanţa puterii calorice/echiparea
generaţiei aparatului

ecoTEC pro Denumirea aparatului

2H, G20 - 20 mbari
(2,0 kPa)

Grupă de gaz din fabrică şi presiunea
racordului de gaz

ss/aaaa Data producţiei: săptămână/an

Cat. Categorii de gaz aprobate

Tip Tipuri de aparate avizate

Datele de pe plă-
cuţa de timbru

Semnificaţie

PMS Suprapresiunea totală admisibilă în
regim de încălzire

PMW Suprapresiunea totală admisibilă la
prepararea apei calde menajere

Tmax. Temperatură max. pe tur

ED 92/42 directiva randamentului actuală îndepli-
nită cu 4*

V Hz Tensiunea şi frecvenţa reţelei

W putere electrică max. absorbită

IP Tipul de protecţie

Regimul de încălzire

Prepararea apei calde menajere

P Intervalul nominal al puterii termice

Q Domeniul de solicitare din diferenţe de
temperatură

D Debitul nominal de consum pentru apă
caldă menajeră

Cod de bare cu numărul serial,
7. până la 16. cifre = numărul de articol
al aparatului

3.5 Număr serial

Găsiţi numărul serial pe plăcuţa din plastic aflată în partea
de jos a carcasei frontale, precum şi pe plăcuţa de timbru.

3.6 Caracteristica CE

 

Prin caracteristica CE se certifică faptul că produsele înde-
plinesc cerinţele de bază ale directivelor în vigoare conform
plăcuţei cu date constructive.

Declaraţia de conformitate poate fi consultată la producător.

4 Funcţionarea

4.1 Conceptul de comandă

Element de
control

Funcţie

– Reglarea temperaturii apei calde menajere
– Întreruperea activării unui mod de funcţio-

nare
– Întreruperea modificării unei valori reglate
– Se ajunge într-un nivelul de alegere superior

– Setarea temperaturii pe turul de încălzire
– Citirea presiunii instalaţiei
– Activarea funcţionării de confort
– Activarea modului de funcţionare
– Confirmarea valorii reglate
– Se ajunge într-un nivelul de alegere inferior

+
simultan

– Apelarea meniului

sau – Reducerea sau creşterea valorii reglate
– Răsfoirea intrărilor din meniu
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Pe display se afişează funcţia actuală a tastelor şi .

Valorile reglabile sunt afişate întotdeauna intermitent.

Trebuie să confirmaţi întotdeauna modificarea unei valori.
Numai ulterior este memorat noul reglaj. Cu puteţi între-
rupe oricând un proces.

4.2 Afişajul principal

50

Afişajul de bază prezintă starea actuală a produsului. Dacă
apăsaţi o tastă de alegere, atunci se afişează funcţia activată
pe display.

Funcţiile care stau la dispoziţie depind dacă este conectat un
controler la produs.

Comutaţi înapoi pe afişajul principal prin:

– Se apasă şi se părăsesc astfel nivelurile de alegere
– neapăsarea altei taste timp de 15 minute.

Dacă există un mesaj de eroare, atunci afişajul de bază co-
mută pe mesaj de eroare.

4.3 Nivel de comandă şi de indicare

Aparatul are două niveluri de comandă şi indicare.

La nivelul de utilizator găsiţi informaţii şi posibilităţi de reglare
care vă sunt necesare în calitatea de utilizator.

Nivelul pentru specialişti este rezervat persoanei compe-
tente. Acesta este protejat cu un cod. Numai persoanele
competente au permisiunea de a modifica setări în nivelul
pentru specialişti.

4.4 Carcasă tip dulap

Carcasa tip dulap a produsului este supusă anumitor regle-
mentări de execuţie.

În cazul în care vă doriţi o carcasă tip dulap pentru produ-
sul dumneavoastră, atunci adresaţi-vă unei întreprinderi de
specialitate. Este interzisă învelirea produsului prin decizie
proprie.

4.5 Deschiderea robinetelor de service

1. Solicitaţi specialistului care a instalat produsul să vă
explice poziţia şi manevrarea robinetelor de service.

2. Deschideţi robinetul de gaz până la opritor.
3. Deschideţi robinetele de întreţinere în turul şi returul

instalaţiei de încălzire.

Condiţii: Produs cu prepararea integrată a apei calde sau cu boiler pentru
apă caldă menajeră racordat

▶ Deschideţi robinetul de încărcare cu apă rece.

4.6 Punerea în funcţiune a produsului

▶ Puneţi produsul în funcţiune dacă este complet închisă
carcasa.

4.7 Pornirea produsului

50

1

2

▶ Apăsaţi întrerupătorul (1).

◁ Pe display apare (2) „Afişaj de bază” (→ pagina 7).

4.8 Setarea temperaturii pe turul de încălzire

1. Apăsaţi ( ).

◁ Pe display apare valoarea nominală a temperaturii
pe turul de încălzire.

Indicaţie
Este posibil ca specialistul să fi adaptat tem-
peratura maximă posibilă.

Condiţii: Niciun regulator de temperatură racordat

▶ Reglaţi temperatura dorită pe turul de încălzire cu
sau .

▶ Confirmaţi cu .

Condiţii: Regulator de temperatură racordat

▶ Reglaţi temperatura maxim posibilă pe turul de încălzire
al produsului.

▶ Confirmaţi cu .
▶ Reglaţi temperatura dorită pe turul de încălzire la regula-

torul de temperatură (→ Instrucţiuni de utilizare a regula-
torului de temperatură).

4.9 Reglarea temperaturii apei calde menajere

Pericol!
Pericol de moarte cauzat de Legionella!

Legionella se dezvoltă la temperaturi sub
60 °C.

▶ Consultaţi o persoană competentă în pri-
vinţa măsurilor întreprinse pentru protecţia
antilegionella în instalaţia dumneavoastră.

▶ Nu reduceţi niciodată temperatura apei
la o valoare mai mică de 60 °C fără a vă
consulta în prealabil cu o persoană com-
petentă.
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1. Apăsaţi ( ).

◁ Pe display se afişează intermitent temperatura se-
tată a apei calde menajere.

Condiţii: Niciun regulator de temperatură racordat

▶ Modificaţi temperatura apei calde menajere cu sau
.

▶ Confirmaţi cu .

Condiţii: Regulator de temperatură racordat

▶ Reglaţi la produs temperatura maximă posibilă a apei
calde menajere cu .

▶ Confirmaţi cu .
▶ Reglaţi temperatura dorită a apei calde la regulatorul de

temperatură (→ Instrucţiuni de utilizare a regulatorului de
temperatură).

4.10 Pornirea şi oprirea regimului confort

Indicaţie
Regimul confort furnizează de îndată apă caldă
la temperatura dorită, fără a trebui să aşteptaţi o
perioadă de încălzire.

1. Apăsaţi ( ).
2. Apăsaţi ( ).

◁ Pe display se afişează intermitent Comf. on sau
Comf. off.

3. Activaţi resp. dezactivaţi regimul confort cu sau .
4. Confirmaţi modificarea cu .

◁ Dacă aţi activat funcţionarea de confort, atunci
apare simbolul „ ” în afişajul de bază. Dacă aţi dez-
activat regimul confort, atunci dispare simbolul „ ”
din afişajul principal.

4.11 Oprirea funcţiilor aparatului

4.11.1 Oprirea regimului de încălzire (mod vară)

1. Pentru a opri regimul de încălzire, însă pentru a men-
ţine în funcţiune prepararea apei calde, apăsaţi ( ).

◁ Pe display apare valoarea temperaturii pe turul de
încălzire.

2. Reglaţi temperatura pe turul de încălzire cu pe off.
3. Confirmaţi cu .

◁ Regimul de încălzire este oprit.
◁ Pe display apare simbolul .

4.12 Asigurarea presiunii corecte de umplere a
instalaţiei de încălzire

4.12.1 Verificarea presiunii de umplere a instalaţiei
de încălzire

Indicaţie
Pentru o funcţionare ireproşabilă a instalaţiei de
încălzire este necesar ca presiunea de umplere
cu instalaţia de încălzire rece să se afle între
0,1 MPa şi 0,2 MPa (1,0 bar şi 2,0 bar) resp. între
cele două linii întrerupte din afişajul cu coloane.

Dacă instalaţia de încălzire se întinde peste mai
multe etaje, atunci poate fi necesară o presiune
de umplere mai mare a instalaţiei de încălzire.
Consultaţi-vă specialistul pentru aceasta.

Suplimentar, după cca. un minut se afişează sim-
bolul .

Dacă presiunea de umplere a instalaţiei de în-
călzire coboară sub 0,05 MPa (0,5 bar), atunci
produsul se opreşte. Pe display apar alternativ
mesajul de eroare F.22 şi presiunea de umplere
actuală.

1. Apăsaţi de două ori .

◁ Pe display apar valorile pentru presiunea de um-
plere actuală, cât şi pentru presiunea de umplere
minimă şi maximă.

2. Verificaţi presiunea de umplere pe display.
1 / 2
Presiunea instalaţiei: 0,1 … 0,2 MPa (1,0 … 2,0 bar)
Presiunea de umplere se află în intervalul de presiune
prevăzut.
2 / 2
Presiunea de umplere: < 0,08 MPa (< 0,80 bar)
▶ Umpleţi instalaţia de încălzire. (→ pagina 8)

◁ Dacă aţi completat suficient agent termic, afişa-
jul se stinge singur după 20 de secunde.

4.12.2 Umplerea instalaţiei de încălzire

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate de agentul termic cu conţinut ridicat de
calcar, puternic corozivă sau cu substanţe
chimice!

Apa din reţea neadecvată deteriorează garni-
turile şi membranele, înfundă componentele
aparatului şi instalaţiei de încălzire prin care
trece apa şi produce zgomote.

▶ Umpleţi instalaţia de încălzire numai cu
agent termic adecvat.

1. Consultaţi persoana competentă în privinţa poziţiei robi-
netului de umplere.

2. Deschideţi toate ventilele radiatorului (ventile cu ter-
mostat) ale instalaţiei de încălzire.
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Condiţii: Aparat numai pentru regimul de încălzire

▶ Racordaţi robinetul de umplere la alimentarea cu apă
fierbinte, aşa cum v-a explicat persoana competentă.

▶ Deschideţi alimentarea cu apă fierbinte.
▶ Rotiţi lent robinetul de umplere prin rotire şi umpleţi cu

apă până la atingerea presiunii de umplere necesare.
▶ Închideţi alimentarea cu apă fierbinte.

Condiţii: Aparat cu prepararea apei calde menajere integrată şi dispozitiv
de completare

▶ Rotiţi lent robinetul de umplere de pe partea inferioară a
aparatului şi umpleţi cu apă până la atingerea presiunii
de umplere necesare.

▶ Închideţi robinetul de umplere.
3. Aerisiţi toate radiatoarele.
4. Verificaţi pe afişaj presiunea de umplere.
5. Dacă este cazul, completaţi din nou cu apă.
6. Închideţi robinetul de umplere.
7. Reveniţi la afişajul de bază. (→ pagina 7)

4.13 Protecţia contra îngheţului a instalaţiei de
încălzire

4.13.1 Funcţia de protecţie antiîngheţ

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate de îngheţ!

Nu poate fi asigurat debitul prin întreaga in-
stalaţie de încălzire cu funcţia anti-îngheţ ast-
fel încât se produce îngheţul pieselor din in-
stalaţia de încălzire şi pot fi deteriorate.

▶ Pe durata unei perioade de îngheţ şi dacă
nu sunteţi prezent, asiguraţi-vă că instala-
ţia de încălzire rămâne în funcţiune şi că
toate camerele sunt încălzite suficient.

Indicaţie
Pentru ca dispozitivele de protecţie contra înghe-
ţului să rămână active este necesar să porniţi şi
opriţi produsul dumneavoastră prin controler, în
cazul în care este instalat un controler.

Dacă temperatura pe turul de încălzire scade sub 5 °C cu în-
trerupătorul pornit, atunci se porneşte centrala şi încălzeşte
apa circulată atât pe partea de încălzire, cât şi pe partea
apei calde menajere (dacă există) la cca. 30 °C.

4.13.2 Golirea instalaţiei de încălzire

La timpi de deconectare foarte îndelungaţi, protecţia contra
îngheţului poate asigurată prin golirea completă a instalaţiei
de încălzire şi a produsului.

▶ Adresaţi-vă unui specialist pentru aceasta.

5 Remedierea avariilor

5.1 Identificarea şi remedierea avariei

▶ Dacă apar erori, atunci procedaţi conform tabelului din
anexă.
Remedierea avariilor (→ pagina 11)

▶ Dacă nu puteţi remedia eroarea prin măsurile indicate
sau dacă apar mesaje de eroare (F.xx), atunci adresaţi-
vă unei persoane competente.

5.2 Apelarea codurilor de statut (monitor în
direct)

▶ Apăsaţi simultan şi .
Coduri de statut – prezentare generală (→ pagina 11)

◁ Pe afişaj se afişează starea de funcţionare actuală
(Cod statut).

6 Îngrijirea şi întreţinerea

6.1 Întreţinere

Pentru o funcţionare în siguranţă, fiabilitate şi durată de ser-
viciu îndelungată, sunt necesare o inspecţie anuală şi o în-
treţinere la doi ani, efectuate de un instalator. În funcţie de
rezultatele inspecţiei poate fi necesară o întreţinere mai din
timp.

6.2 Îngrijirea aparatului

Precauţie!
Pericol de pagube materiale cauzate de
produse de curăţare neadecvate!

▶ Nu folosiţi spray-uri, materiale abrazive,
detergenţi sau produse de curăţare cu
solvenţi sau clor.

▶ Curăţaţi carcasa cu o cârpă umedă şi puţin săpun fără
solvenţi.

6.3 Citirea mesajelor de întreţinere

Dacă este afişat simbolul pe display, atunci este necesară
o întreţinere a produsului.

Produsul nu se află în modul de eroare, ci funcţionează în
continuare.

▶ Adresaţi-vă unui specialist pentru aceasta.
▶ Dacă presiunea apei se afişează intermitent simultan,

atunci completaţi numai cu apă fierbinte.
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6.4 Verificarea conductei de scurgere a
condensului şi pâlniei de scurgere

Conducta de scurgere a condensatului şi pâlnia de golire
trebuie să fie permanent deschise.

▶ Controlaţi regulat conducta de scurgere a condensului
şi pâlnia de golire pentru deficienţe, în special pentru
dopuri.

În conducta de scurgere a condensului şi în pâlnia de golire
nu trebuie să se vadă sau să se simtă obstacole.

▶ Dacă depistaţi deficienţe, atunci solicitaţi remedierea
acestora de către un instalator.

7 Scoaterea din funcţiune

7.1 Scoaterea temporară din funcţiune a
produsului

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate de îngheţ!

Dispozitivele de protecţie contra îngheţului
şi de monitorizare sunt active numai dacă
nu există o separare de la reţeaua electrică,
produsul se porneşte de la întrerupător, iar
robinetul de gaz este deschis.

▶ Scoateţi temporar produsul din funcţiune
numai dacă nu se aşteaptă îngheţul.

▶ Scoateţi temporar produsul din funcţiune numai dacă nu
se aşteaptă îngheţul.

▶ Apăsaţi întrerupătorul.

◁ Se stinge display-ul.

▶ În cazul unei scoateri îndelungate din funcţiune (de ex.
concediu), trebuie să închideţi robinetul de blocare a
gazului şi să închideţi suplimentar robinetul de apă rece
în cazul produselor mixte.

7.2 Scoaterea definitivă din funcţiune a
produsului

▶ Produsul se scoate definitiv din funcţiune de către un
instalatori.

8 Reciclarea şi salubrizarea

▶ Permiteţi salubrizarea ambalajului să fie realizată de spe-
cialistul care a instalat produsul.

Dacă produsul este marcat cu simbolul acesta:

▶ În cazul acesta, nu salubrizaţi produsul în gunoiul mena-
jer.

▶ În loc de aceasta, predaţi produsul unui loc de colectare
pentru aparate uzate electrice sau electronice.

Dacă produsul conţine baterii marcate cu simbolul
acesta, atunci ele conţin substanţe toxice sau poluante.

▶ În cazul acesta, salubrizaţi bateriile la un loc de colectare
pentru baterii.

9 Garanţia şi serviciul de asistenţă
tehnică

9.1 Garanţia

Garanţia aparatului este de doi ani în condiţiile prevăzute in
certificatul de garanţie. Piesele de schimb se asigură de că-
tre producator/furnizor pe o perioadă de minim 10 ani, contra
cost (în afara perioadei de garantie). Defecţiunile cauzate
de utilizare incorecta sau cele provocate în urma demontării
produsului de către o persoană neautorizată nu fac obiectul
acordării garanţiei.

9.2 Serviciul de asistenţă tehnică

Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, sector 1
014142 Bucureşti
România

E-Mail: office@vaillant.com.ro

Internet: http://www.vaillant.com.ro
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Anexă

A Coduri de statut – prezentare generală
Codurile de statut care nu sunt prezentate aici sunt vizibile în instrucţiunile de instalare.

Cod statut Parametru Semnificaţie

Afişaje în regimul de încălzire

S.00 Încălzire nu este cerere Încălzire fără necesar termic

S.02 Regim Încălzire prefuncţ. pompă Pornirea pompei în regim de încălzire

S.03 Regim Încălzire aprindere Aprinderea în regim de încălzire

S.04 Regim Încălzire arzător pornit Arzător pornit în regim de încălzire

S.06 Regim Încălzire postfuncţ. ventilator Postventilaţie în regim de încălzire

S.07 Regim Încălzire postfuncţion. pompă Postfuncţionarea pompelor în regim de încălzire

S.08 Regim Încălzire timp blocare Timpul de blocare rămas al încălzirii xx minute

Afişaje în regimul de pregătire a apei calde menajere

S.10 Cerere ACM Cerere apă caldă menajeră de la senzorul de curgere

S.14 Regim ACM arzător pornit Arzător pornit în regimul de pregătire a apei calde mena-
jere

Afişaj în funcţionarea de confort cu începerea încălzirii sau regimul de pregătire a apei calde menajere, cu boiler

S.20 Cerinţă ACM Cerere de apă caldă menajeră

S.22 Regim ACM prefuncţ. pompă Pornirea pompelor în regimul de pregătire a apei calde
menajere

S.24 Regim ACM arzător pornit Arzător pornit în regimul de pregătire a apei calde mena-
jere

Altele

S.31 Fără cerere căldură modul vară Mod vară activ

S.34 Mod Încălzire protecţie antiîngheţ Modul de protecţie anti-îngheţ

S.46 Timp aşteptare program de măsurare Regimul de protecţie confort în cazul pierderii flăcării la
sarcină mică

B Remedierea avariilor

Avarie Cauză Măsură

Produsul nu este pus în
funcţiune:

– Lipsă apă caldă
– Încălzirea rămâne

rece

Robinetul de blocare a gazului instalat la locaţie şi/sau
robinetul de blocare a gazului la produs este închis.

Deschideţi ambele robinete de blocare a gazului.

Este întreruptă alimentarea electrică din clădire. Verificaţi siguranţa din clădire. Produsul porneşte
automat la revenirea tensiunii de alimentare la
reţea.

Produsul este oprit. Porniţi produsul (→ Cap. „Pornirea produsului‟).

Temperatura pe turul de încălzire este reglată prea mică
sau în setările Încălzire oprită şi/sau temperatura apei
calde este reglată prea mică.

Reglaţi temperatura pe turul încălzirii şi tempera-
tura apei calde (→ Capitolul „Reglarea tempera-
turii pe turul de încălzire‟ / → Capitolul „Reglarea
temperaturii apei calde‟).

Presiunea instalaţiei este insuficientă.
Deficit de apă în instalaţia de încălzire (mesaj de eroare:
F.22).

Umpleţi instalaţia de încălzire (→ Capitolul „Um-
plerea instalaţiei de încălzire‟).

Există aer în instalaţia de încălzire. Solicitaţi instalatorului dumneavoastră să aeri-
sească instalaţia de încălzire.

Produsul comută pe avarie după trei încercări de aprin-
dere fără succes (mesaj de eroare: F.28).

Apăsaţi tasta de reset timp de o secundă. Produ-
sul porneşte din nou o încercare de aprindere.
Dacă nu puteţi remedia eroarea de aprindere
prin trei încercări de depanare, atunci adresaţi-
vă unui specialist.

Prepararea apei calde
este fără erori; încălzirea
nu funcţionează.

Regulatorul extern de temperatură nu este reglat corect. Reglaţi corect regulatorul extern de temperatură
(→ Instrucţiunile de utilizare ale regulatorului de
temperatură).



0020246769_00 20.03.2017

Furnizor
Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, sector 1 014142 Bucureşti
Tel. 021 2098888 Fax. 021 2322275
office@vaillant.com.ro www.vaillant.com.ro

© Aceste instrucţiuni, sau părţi din acestea, sunt protejate prin drepturi de autor şi pot fi multiplicate sau distribu-
ite numai cu acordul scris al producătorului.
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice ulterioare.
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