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coNStLtuL TEHNTC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTI

Grupa specializatd nr. 5 - ,,Produse, procedee Si echipamente pentru instala{iile de fncdlziri,
climatizdri, ventilalii, sanitare, gaze, electrice, aferente construcliilor" din cadrul Institutului
European pentru $tiinge Termice din Bucureqti, analizdnd documenta{ia de solicitare de prelungire a
agrementului tehnic nr. 017-05/2676-2016 prezentatd de S.C. AYUAZ UNIC S.-1?.2. din Bucuresti Si
tnregistratd cu nr. 190506 din 17.05.2019, referitoare la ,,RacorduriJlexibile gi extensibile, din olel
inox gofrat, pentru alimentare ca gaze naturale" realizate de firma AYYAZ N Ltd. din Bulgaria,
elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 017-A5/3126-2019, tn conformitate cu documentele
tehnice romdnesti aferente domeniului de referin[d NTPEE-2018 ,,Norme tehnice pentru proiectarea,
executarea qi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale", P ll8-l999,,Normativ de
siguran{a la foc a construc{iilor", C 300-1994 ,,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata
executdrii lucrdrilor de construc{ii qi instalalii aferente acestora", cu verificdrile efectuate SZU
(Strojirenslqt Zkusebni Ustav - Engineering Test Institute) din Cehia, TSE din Turcia qi DVGW din
Germania qi cu recomanddrile beneficiarilor din Romdnia, toate valabile la data elabordrii
prezentului agrement.

1. Definirea succintd

1.1 Descrierea succintii

Racordurile flexibile gi extensibile,
produse de firma AWAZ N Ltd. din Bulgaria,
sunt realizate din olel inox gofrat gi sunt
utilizate pentru racordarea diferi{ilor consu-
matori in sistemele gi instalaliile de alimen-
tare cu gaze naturale.

Elemente componente ale racorduri-
lor flexibile gi extensibile sunt:
- tub qofrat, din o{el inox tip AlSl 316L;
- protectie exterioard, din PVCTPEID extru-
dat pe tubul gofrat sau tras peste tub, de cu-
loare galbenS;
- racorduri, pentru racordarea in instala{ii:

- niple cu filete interioare sau exterioare,
din alami cromatd sau otel inox AlSl 304;
- piulitre olandeze, din alamd cromatd sau
ofel inox AlSl 304;
- piulitd olandezd si reductie, din alamd
cromatd sau olel inox AlSl 304;
- baionetd, din olel inox AlSl 304;
- flange, din o{el inox AISI 304;
- teavA", din olel inox AlSl 304;

- garnituri de etan$are, din clingherit;

La cerere, racordurile flexibile gi exten-
sibile pot fi invelite in tesdturd din sArmd,
din olel inox AlSl 316, pentru proteclie exte-
rioard la presiuni ridicate.

imbinarea intre elementele constitutive

ale racordului flexibil gi extensibil se reali-
zeazd prin suduri in argon.

Tipuri de racorddri in instalatii

Piulitd olsndezd Niplu cu fllet *terior si intefior

bETgEB{**r
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Piulitd olundezd si reductie Cu bsionetd

Rucord {lexibil si extensibil

::

Racordurile flexibile gi extensibile
sunt produse curent in 7 familii:
1) tip MIGFLEX (MlG-cAS), total extensi-
bil, avdnd:
- diametrul interior al tubului flexibil (Di), {2
mm, 20 mm gi 25 mm;

: diametrul racorddrii (Dr), funclie de Di,
112"1112" gi 1l/2"1314" pentru Di 12 mm,
314"1314" pentru Di 20 mm gi 1"11n'
pentru Di 25 mm;
- racorduri niplu cu filet exterior gi piulild
olandezd, sau 2 piulile olandeze;
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- lungime, ini[ial5 gi extinsS, 90 (140] +
1000 (2000) mm;

2) tip EKO MIG-GAS, semi-extensibil, av6nd:
- Di de 12mm, {6 mm gi 20 mm;
- Dr de 1/,2*1112",112"1 3/4" pentru Di 12
mm, 314"1314" pentru Di {6 mm gi 1"11"
pentru Di 20 mm;
- racorduri niplu cu filet exterior gi piuli{5
olandezd sau 2 piulife olandeze;
- lungime, iniliald gi extinsi, 110 (185) +
1000 (1700) mrn;

3) tip EKO-FLEX. mini-extensibil, av6nd:
- Di de 12 mm, {6 mm gi 20 mm;
- Dr de 112"1112', 112"1 314" pentru Di 12
mm, 3l4"l3l4" pentru Di 16 mm qi 1"11"
pentru Di 20 mm;
- racorduri niplu cu filet exterior gi piulila
olandezd sau 2 piulile olandeze;
- lungimi iniliale Tntre 300 + 5000 mm,
fiind admisd o alungire maximd 10o/o;

5) tip COUNTER-FLEX, mini-extensibil, pen-
tru racordarea contoarelor de gaze, av6nd:

- Di de 20 mm, 25 mm gi 32 mm;
- Dr de 314"13/14" pentru Di 20 mm, 3J4'oI

3/4" gi 3l4"ll 1I4" pentru Di 25 mm gi

1"11 114" pentru Di 32 mm;
- racorduri niplu cu filet exterior gi piulila
olandezd;
- lungimi iniliale intre 150 + 600 mm, fiind
admisd o alungire maximd 10o/oi

Tipwi de racorduri flexibile

COUNTER-FLEX

Racordurile flexibile gi extensibile,
din olel inox gofrat, pot fi utilizate, Tn con-
formitate cu precizdrile din NTPEE-2018 in
condiliile:
- presiune joasd;
- ie*peraturi de lucru intre -200C + +1500C;

- lungimi de racordare de maxim 1 m.

La cererea beneficiarilor toate tipu-
rile de racorduri flexibile prezentate pot fi
livrate gi cu oricare alt model de racordare
Tn instalalii (niplu cu filet interior, mufd
olandezd gi reducfie, cu baionetd).

1 .2 ldentificarea produselor

Racordurile flexibile gi extensibile, din
olel inox gofrat, produse de firma AWAZ N

Ltd. din Bulgaria, sunt marcate astfel:
- sigla producdtorului;
- diametrul nominal;
- presiunea de utilizare;
- temperatura de utilizare;
- marcajul ,,GAZ,';
- data fabricaliei;
- termenul de garan{ie;
- caracterisiticile produsu lu i :

- diametrul nominal;
- lungimile minimS/maximd.

MIG-GAS ECO MIG-GAS

2. Agrementul tehnic

2,1. Domenii de utilizare acceptate in
construcfii

Racordurile flexibile gi extensibile, din
olel inox gofrat, fabricate de firma AWAZ N

Ltd. din Bulgaria, se pot utiliza Tn instalaliile
de utilizare cu gaze naturale pentru racorda-
rea diferililor consumatori (obiecte casnice -
aragaze, centrale termice, arzdtoare, con-
toare etc).
AT 017-05/3126-2019

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2,1. Aptitudinea de exploatare in
construcfii

' Racordurile flexibile gi extensibile, din
olel inox gofrat, fabricate de firma AWAZ N

Ltd. din Bulgaria, sunt astfel realizate incAt
sd indeplineascd criteriile de performan!5
corespunzdtoare cerin{elor fundamentale

ft,is
i7-s rrre"\Zj\i Hfi*,?s/dw

enumerate in cadrul art. 5 al Legii nr. 1



1995 referitoare la calitatea in construclii (cu
modificdrile gi completdrile ulterioare).

*Rezisten{d mecanicd gi stabilitate
Racordurile flexibile gi extensibile, din

ofel inox gofrat, pentru utilizarea in sisteme
de alimentare cu gaze naturale au rezistenld
mecanicd la condiliile normale de transport gi

la sarcinile mecanice din exploatare, fiind
controlate gi testate la producitor conform
normelor in domeniu - teste de presiune,
etangeitate etc.

* Sec u ritate la i n cen di u
Asupra racordurilor flexibile gi exten-

sibile, din olel inox gofrat nu au fost efectuate
incercdrile pentru determinarea comportdrii la
incendiu.

*lgiend, sdndtate gi mediu inconju-
rdtor

Racordurile flexibile gi extensibile, din
ofel inox gofrat, fabricate de firma AWAZ N

Ltd. din Bulgaria, nu conlin substanle ddund-
toare sanatalii oamenilor sau integritdlii me-
diului inconjurdtor, ele corespunz6nd integral
condiliilor impuse prin Legea nr. 31912006
privind securitatea gi sdndtatea in muncd,
OUG nr. 19512005 cu completdrile gi modifi-
cdrile Legii nr. 26512006 privind protectia
mediului, Legea 21112011 republicati in MO
nr. 22012014 privind regimul degeurilor,
Legea nr.34612002 privind asigurarea pentru
accidente de muncd gi boli profesionale gi

Ordinul nr. 11912014 privind Normele de
igiena gi sdnitate publicd privind mediul de
viald al populaliei, cu modificdrile gi com-
pletdrile ulterioare.

intrucdt materialele utilizate la fabri-
carea racordurilor flexibile gi extensibile nu
sunt biodegradabile, acestea pot fi reciclate
dupd terminarea duratei de utilizare.*Siguran{d gi accesibilitate in
exploatare

Racordurile flexibile gi extensibile, din
olel inox gofrat, nu prezintd risc de accident
in exploatare, avdnd o construclie robusti
care asigurd o etangeitate eficientS, testatd
de producdtor gi de o serie de organisme
i nternalionale de certificare.

* P rotecti e im p otriv a zg o motu I u i
Racordurile flexibile 9i extensibile, din

gofrat nu afecteazi aceastd cerinfd.

*Economie de energie gi izolare
termicd

Racordurile flexibile gi extensibile,
din o[el inox gofrat, nu necesitd proteclie
impotriva coroziunii sau izolare termicd
datoritd materialului din care sunt realizate
gi protecliei exterioare.

*Utilizare sustenabild a resurselor
naturale

Se va aplica conform legii 10/1995
privind calitatea in construclii, cu modificd-
rile gi completirile ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea gi intrelinerea
produsului

Durabilitatea racordurilor flexibile gi

extensibile, fabricate de firma AYVAZ N

Ltd. din Bulgaria, este estimatd de pro-
ducdtor la 30 de ani dacd sunt montate gi

utilizate conform indicafiilor acestuia.
Garanlia acordatd de producdtor

este de 2 ani.

2,2.3. Fabricatia gi controlul
Racordurile flexibile gi extensibile,

din olel inox gofrat, fabricate de firma
AWAZ N Ltd. din Bulgaria, sunt executate
pe linii tehnologice automatizate. Mate-
rialele utilizate la realizarea produselor sunt
verificate in momentul primirii din punct de
vedere fizic, dimensional gi funcfional.
inainte de ambalare, produsele sunt verifi-
cate funclional.

Asigurarea constanlei calitSfli produ-
selor este realizald prin executarea unui
control intern in conformitate cu Sistemul
de Management al Calita[ii gi cu proce-
durile din Manualul de Asigurare a Calitdlii
respectAndu-se prevederile din norma EN
rso 9001/2015.

Periodic se efectueazd un control ex-
tern prin intermediul unui laborator neutru
autorizat, ceea ce .garanleazd constanla
calitdlii produselor.

2.2.4..Punerea in operi
Punerea Tn operd a racordurilor fle-

xibile gi extensibile, din olel inox gofrat, se
realizeazd conform instrucliunilor de montaj
gi exploatare ale producdtorului gi in confor-
mitate cu norma NTPEE-2018.
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Punerea in operd se va face de
personal autorizat pentru lucrdri in domeniul
gazelor naturale.

2.3. Caietul de prescripfii tehnice

2.3.1. Condifii de conceplie
La elaborarea tehnologiei de fabri-

cafie s-a avut in vedere obtinerea gi pds-
trarea constantd a proprietdlilor 9i carac-
teristicilor prod uselor.

Pentru abeasta se vor respecta
regulile de verificare a calitalii declarate in
Manualul de Asigurate a Calit5lii 9i in politica
de calitate proprii producdtorului.

2.3.2. Conditii de fabricare
Produsele sunt realizate Ia firma

AWAZ N Ltd. din Bulgaria, pe utilaje
automatizate, cu respectarea prevederilor din
Manualul de Asigurare a Calitalii intocmit in
conformitate cu recomanddrile din norma EN
rso 9001/2015.

2.3.3. Condilii de !ivrare
Racordurile flexibile gi extensibile, din

ofel inox gofrat, sunt livrate ambalate in folie
de polietilend.

La livrare produsele trebuie sd fie in-
solite de Agrementul Tehnic, de Declarafia de
Conformitate cu acesta (data de producdtor
sau de reprezentantul acestuia), de Certi-
ficate de Calitate pentru produsele finite gi de
instrucliuni de alegere, montaj, utilizare gi

exploatare in limba romdnd elaborate de
producdtor.

Pentru transport gi depozitare de lungd
duratd producdtorul va furniza date privind
condiliile de transport gi depozitare.

2.3.4. Conditii de punere in operi
Punerea in operd se efectueazd con-

form instrucliunilor elaborate de producdtor gi
prevederilor normativelor in vigoare in
Romdnia:

o NTPEE-2018 Norme tehnice pentru proiec-
tarea, executarea gi exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale

AT 017-05/3126-2019

o P 118-1999 Normativ de siguranla la foc
a construcliilor

r C 300-1994 Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executdrii lucrdrilor de
construclii gi instala[ii aferente acestora

Concluzii
Aprecierea globald
o Utilizarea racordurilor flexibile 9i
extensibile, din olel inox gofrat in
domeniile de utilizare acceptate esfe
apreciatd favorabil in conditiile specifice
din Romdnia, dacd se respectd

zentului aqrement.

Condi[ii

r Calitatea produselor gi metoda de fabri-
care, au fost examinate gi gdsite cores-
punzdtoare gi de cdtre SZU din Cehia, TSE
din Turcia gi DVGW din Germania gi trebuie
menlinute la acest nivel pe toatd durata de
valabilitate a acestui agrement.

o Orice recomandare relativ la folosirea in
condilii de siguranld a acestui produs, care
este conlinutd sau se referd la acest agre-
ment tehnic, reprezinti cerin[e minime
necesare la punerea sa in operd.

o Acord6nd acest agrement, Consiliul Teh-
nic Permanent pentru Construcfii, nu se im-
plica in prezenla gi/sau absenla drepturilor
legale ale firmei de a comercializa, monta
sau intreline produsul sau echipamentul.

o lnstitutul European pentru $tiinle Termice
din Bucuregti rdspunde de exactitatea date-
lor inscrise in agrementul tehnic Ai de incer-
cdrile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu Ii
absolvi pe furnizori gi/sau pe utilizatori de
responsabilitdfile ce le revin conform regle-
mentdrilor legale in vigoare.

o Verificarea menlinerii aptitudinii de utiliza-
re a produselor va fi realizati de produ

Pagina,
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conform programului stabilit de lnstitutul
European pentru $tiinle Termice din
Bucuregti, program care constd in:
- verificarea aspectului;
- verificarea dimensiunilor;
- verificarea etangeitdlii ;

- verificarea la presiune.
Verificdrile se vor efectua la un inter-

val de 24 luni 9i vor fi consemnate prin bule-
tine de incercdri. Totodatd se va intocmi un
proces verbal semnat de titular, laboratorul
care a efectuat.verificirile gi elaboratorul de
agrement tehnic.

De asemenea se va verifica valabi-
litatea Sistemului de Management al Calitdlii
al producdtorului.

o Actiunile cuprinse in program gi modul lor
de realizare vor respecta actele normative 9i
reg lementdrile tehnice in vigoare.

o Orice modificare a tehnologiei de fabricare
gi/sau introducere de noi materii prime gi
materiale se va aduce Ia cunogtintd elabora-
torului de agrement tehnic pentru a fi luatd In
considerare gi a se proceda la extinderea/
modificarea ag rementului tehnic.

o lnstitutul European pentru $tiinfe Termice
din Bucuregti va informa Consiliul Tehnic Per-
manent pentru Construcfii despre rezultatul
verificdrilor, iar dacd acestea nu dovedesc
menlinerea aptitudinii de utilizare, va solicita
CTPC declangarea acliunii de suspendare a
Agrementului Tehnic.

o Suspendarea se declangeazd 9i in cazul
constatdrii prin controale, de cdtre organis-
me abilitate, a nerespectdrii menlinerii con-
stante a condiliilor de fabricalie gi de
utilizare ale produsului.

. Tn cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeazd acestoi preve-
deri, se va declanga procedura de retragere
a Agrementului Tehnic.

Valabilitate: 18 iulie 2022
Prelungirea valabilitdlii sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie
solicitatd cu cel pu[in trei luni inainte de
data expirdrii. ln cazul neprelungirii
valabilitdlii, agrementul tehnic se
anuleazd de la sine

Pregedinte grupi specializati nr. 5

TEODORESCU

lnstitutul European pentru $tiinte
Termice

3. Remarci complementare ale grupei specializate

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documenta{ia pusd la
dispozilie de cdtre solicitant.

S-a constatat cd firma producdtoare are certificat Sistemul de Management al
Calitalii conform cu standardul EN ISO 9001 12015 valabil la data elabordrii acestui
agrement

Racordurile flexibile gi extensibile, din olel inox gofrat, fabricate de firma AWAZ N

Ltd. din Bulgaria, igi menfin caracteristicile funclionale in timpul exploatdrii, cu condifia
respectdrii indicaliilor de utilizare ale producdtorului gi a reglementdrilor normativelor

-2018.
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Racordurile flexibile gi extensibile din ofel inox gofrat, s-au utilizat, In perioada 2016 -
2019, in diferite instalalii din RomAnia. Recomandirile privind comportarea produselor Tn

instalaliile de alimentare cu gaze naturale au fost transmise de SC ALL INSTAL SRL din
Filiagi, jude[ Dolj, SC l.R.l.G.C. SRL din Bucuregti 9i SC INTREPRINDERE MONTAJ-
INSTALATII SA din Baia Mare.

Din recomandarile beneficiarilor din Rom6nia a rezultat cd produsele s-au comportat
in conformitate cu cerinlele de calitate impuse de legislalia din Romdnia neconstat6ndu-se
vicii ascunse sau defecliuni la punerea lor Tn funcfiune.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INGERCARE

Centralizator cu mdsurdtorile efectuate, in laboratorulfirmei SZU din Cehia (notificat EU cu
numdrul NB-1015) asupra unui racord flexibil gi extensibil avdnd Dn 20 mm gi Pn 2 bar.

Verilicarea Metoda Verificutor Cerinte Rezultat
Verfficarea

materialelor
NI0t/1998 SZU

Materialele din care sunt realizate elementele
componente trebuie sd coVespundd .

Conform

Verificarea
dimensiunilor

Nr 01/1 998 SZU
Cotele de gabarit ale racordurilor Jlexibile Si
extensibile trebuie sd fie conforme cu standardul de

firmd.
ConJbrm

Verificarea
etanEeitdlii

UNI 53-626 SZU
Se supune racordulflexibil Si extensibil la o presiune
egald cu 1,0 P, timp de 10 minute, cu qer, sub apd.
Nu sunt permise scdpdri de aer.

P = 2,0 bar
Fdrd scdpdri

Conform
Verfficarea

rezistenlei la
presiune

UNI 53-626 SZU
Se supune racordulflexibil Si extensibil la o presiune
egald cu 1,5 Pn timp de l0 minute, cu aer, sub apd.
Nu sunt permise deformdri ale racordului.

P = 3,0 bar
Fdrd deformdri

Conform

VeriJlcareo
alungirii la

rupere
UNI 6065 SZU

Alungirea pdnd la rupere a produsului trebuie sd fie
mai mare de 170%. Ruperea nu trebuie sd se
producd in zona inbindrii.

195%
Fdrd ruperi in
zona imbindrii

Conform

Specialigtii Grupei Specializate nr. 5 din cadrul lnstitutului European pentru $tiinfe
Termice din Bucuregti, igi insugesc rezultatele incercdrilor efectuate de Laboratorul SZU din
Cehia (raport de incercdri 8-3200928-16 din 31 .08.2016).

4. Anexe

o Extrase semnificative din procesul verbal 1gO7O8 din 05.07.i0tg al gedinlei de
deliberare a grupei specializate.

ln gedinla de deliberare a Grupei Specializate nr. 5 din cadrul lnstitutului European
pentru $tiinle Termice din Bucuregti, alcdtuitd din dr.ing. Daniela Teodorescu, ing. Aurora
loana Rizzoli, dr.ing. Anica llie, dr.ing. Maddlina Nichita, ing. Cezar Rizzoli, ing. Rdzvan
Vincene s-a analizat DosarulAgrementului tehnic nr. 017-0513126.2019 referitor la:
o Racorduri flexibile 9i exfensibile, din otel inox gofrat, pentru alimentare cu gaze
naturale realizate de firma AYVAZ N Ltd. din Bulgaria.

i

Tn cadrul gedin[ei s-au evidenliat urmdtoarele aspecte:
o Dosarul de agrement tehnic este complet gi la elaborarea lui au
lnstrucliunile PAT 1 gi PAT 3 din 2004.
AT 017-05/3126-2019

fost respectate
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. Racordurile flexibile gi extensibile din olel inox gofrat au fost utilizate in perioada 2016-
2019, perioadd in care s-au comportat corespunzdtor neexistdnd reclamalii.
o Racordurile flexibile gi extensibile, din otel inox gofrat, pentru alimentare cu gaze
naturale corespund cerin[elor fundamentale stabilite de Legea nr.1011995 (cu modificdrile gi
completdrile u lterioare).

ConstatAnd acestea comisia internd de avizare propune cdtre CTPC aprobarea
prezentului Agrement tehnic cu termen de valabilitate de trei ani, pdnd la data de 18 iulie
2022.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va prezenta elabo-
ratorului rezultatele verificdrilor privind urmdrirea comportirii in exploatare a produsului pus
in operi, acestea urmdnd a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitdlii
Agrementului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr.017-0513126-2019 contindnd 49 file face
parte integrantd din prezentul agrement tehnic.

Titulari: S.C. AYVAZ UNIC S.R.L.
Str. Doamna Ghica, nr. 185, sector 2, Bucuregti
tel: 0040121 -241 17 80, fax: 0040/21 -241 177 3

Raportorul grupei specializate nr. 5

ing. Aurora loana RIZZOLI

R*-l-

Membrii grupei specializate:

dr.ing. Daniela TEODORESCU

ing. Aurora loana RIZZOLI

dr.ing. Anica lLlE

dr ins Mdddrina NrcHlrA ,/Mlbd4
ing. Cezar RIZZOLI

ing. Rdzvan VINCENE

-presedinte a+
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