Relee digitale de tensiune V-protector
(protectie impotriva oscilatiilor de tensiune in retea)
Instructiuni de utilizare

1. Denumirea si modul de functionare

Releele digitale de tensiune V-protector sant destinate pentru
deconectarea automata a tensiunii, in caz ca tensiunea creste peste limitele
admise reglate de utilizator.

Dispozitivul este controlat de un microprocesor, care analizeaza in
permanenta tensiunea in retea si afiseaza datele pe indicatorul digital.
Cuplarea sarcinii se face de catre un releu magnetic.

Limitele admise si timpul de intarziere se stabilesc de catre utilizator folosind
butoanele. Valorile sant stocate in memorie.

2. Caracteristici

Modelul aparatului 20A [32A|40A|50A 63 A
Maximul de curen

(in decurs a 10 miltl) nu mai mult*, A 32 40 50 63 80
Curentul nominal*, A 20 32 40 50 63
Puterea nominald, *kW 4,4 7,0 8,8 11 ’0 1 3,9
lf\‘l/lrz::l(flrir’urxllmslzec;iunii tranversale al 2’5 8 10 16 16

* - prin incarcatura activa

1. Tensiunea la intrare in dispozitiv 0-400V
2. Valoarea tensiunii masurate 100 - 400V
3. Timpul de deconectare la limita superiora 0,02 sec
4. Timpul de deconectare la limita inferiora 1 sec (120-170V)
0,02 sec (<120V)
5. Eroare voltmetru nu mai mult de 5V
6. Gradul de protectie al dispozitivului Ip20
Parametrii definibili ai utilizatorului
1. Limita inferioara de deconectare (pasul 1V)
2. Limita superioard de deconectare (pasul 1V)
3. Timpul de intarziere la conectare (pasul 5 sec.)

120-200V (170V)
210-270V (250V)
5-600 sec. (15 sec.)

3.Instalarea, pregatirea pentru functionare

Fixarea dispozitivului se efectueazd pe o sina DIN cu latimea de
35 mm. Conectati firele in conformitate cu schema. Sectiunca
tranversala a firului trebuie sa reprezinte maximul curentului din sarcina.

Pentru protectie Tmpotriva scurtcircuitelor si suprasarcinilor pe firul
de faza din circuit trebuie sd fie instalat obligatoriu un automatcu
intrerupdtor de curent, nu mai mare de 75% din limita superiora de
tensiune a aparatului. Daca folositi fir impletit pentru conectare la retea,
trebuie sa utilizati capete pentru cablu ca sa nu deteriorati clemele.

4.Exploatare

Dupa conectarea aparatului la sarcina, indicatorul va aratatensiunea in
retea sivaclipi.in toate cazurile cand indicatorul clipeste, inseamnd ca nu
existd tensiune pe iesire. Daca tensiunea in retea este normala (170-250V),
in 15 secunde aparatul se va conecta si indicatorul nu va mai clipi. Daca
tensiunea in retea nu este normald (mai mica de 170 V sau mai mare de
250 V), aparatul nu se conecteaza pana cand tensiunea nu devine normala.

Cu ajutorul butoanelor, parametrii se pot schimba. Butoanele se afla
pe panoul frontal sub afisajul digital.

La termen scurt dupd apasarea butonului @ , dispozitivul va arita
limita inferioard de deconectare. Dacatinemapasat mai multde 5 sec.,
dispozitivul va trece in regimul deinstalare alimiteiinferiore (in partea
dreapta de jos a indicatorului va clipi un punct).

La termen scurt dupa apasare pe butonul , dispozitivul va arata
limita superioara de deconectare. Dacatinemapasat mai mult de 5 sec.
dispozitivul va trece in regimul de instalare a limitei superioarei de
deconectare. (inpartea dreapta de jos a indicatorului va clipi un punct).

La termen scurt dupa apasarea ambelor butoane ale dispozitivului

@ se vavedea Timpul intarzierii conectérii. Dacatinem apasat mai
mult de 5 sec. dispozitivul va trece in regimul timpului de intirziere (in
partea dreaptd de jos a indicatorului va clipi un punct).
Timpul se afiseaza in secunde. Pasul de indicatie a timpului - 5 secunde.

Cu ajutorul butoanelor, parametrise pot schimba. Din regimul instalarii,
dispozitivul iese automat dupa 10 sec. de la ultima apasare pe buton.

Parametrii schimbati se pastreaza in memoria dispozitivului.

Pentru frigidere sau alte sisteme in care se folosesc compresoare de putere
mica,parametrii timpului de interziere trebuiesc setati nu mai putinde 300 sec(5
min).

Este posibila calibrarea voltmetrului cu ajutorul butoanelor. Pentru
acest lucru atunci cand aparatul este oprit, trebuie sa apasati ambele
butoane si apoi sa-l bagati la curent.Trei puncte incep si clipeascd. In
continuare puteti sa stabiliti valorile necesare din butoane. Dupa instalare
opriti i reconectati la curent.

Aparatul pastreaza in memorie ultima valoare atensiunii declansate.
Pe indicator puteti vedea aceasta valoare dupa apasarea butonului@

In procesul de folosire a aparatului, controlati fixarea Tui pe sina DIN,
verificati starea de legaturi electrice si pastrati aparatul in curatenie.

Dizpozitivul V-protector 32 are protectie impotriva supraancalzirii
interioare. In cazul cand temperatura din interiorul aparatului este mai
mare de 100° C, el se va deconecta si pe indicator va apareasimbolul
"IIEPET'PEB”(INCALZIT), ceea ce inseamna supraancalzire. Aparatul
incepe se functioneze din nou dupa ce temperatura lui revine la 60° C.

Cauzele supraincalzirii si modul de reparare:

Exces de curent maxim in sarcina pe termen lung. Trebuie sa
micsorati sarcina sau schimbati releul cu unul de amperaj mai mare.

Contacte necorespunzitorein conexiunile terminale. Este necesar
sa verificati strangerea suruburilor in conexiunile terminale.

5.Indicarea masurilor de securitate

Conform conditiilor impotriva electrosocului, releul corespunde
cerintelor standartelor (clasa 2).

Releul digital de tensiune se conecteaza la curent - Nu conectati
aparatul in stare deschisa.

Instalarea si intretinerea dispozitivului se face numai de specialisti
calificati.

6. Depozitareasi exploatarea

Modul de pastrare - spatiu inchis si neancélzit cu ventilagie naturala.

Temperatura aerului de la -50 C - +40, umiditatea aerului pana la 75%
siotemperaturdade+ 15 C.

Nu este permisa utilizarea dispozitivului in conditii de instabilitate si
vibratii, in locuri expuse la pericol de explozie.

Nu este permisd expunerea la umiditate a contactelor de intrare si
elementelor interioare al dispozitivului. Este interzisd folosirea
dispozitivului in mediu ostil cu continutridicat de vapori de acid, alcalin si
uleiuri in atmosfera.

Functionarea normald a dispozitivului se garanteaza la o temperaturd a
aerului in limitele de la+5 C-+50 C si cu umiditatea de la 30— 80 %.

Termen de exploatare — 10 ani. Releul de tensiune nu este reciclabil.

7 .Garantia

Garantia dispozitivului — 24 luni de la data vanzarii.

in timpul termenului de garantie producitorul repar3 dispozitivul
gratis, daca apar probleme tehnice, dar numai in cazul de pornire,
exploatare si pastrare corespunzatoare.

Dispozitivul pierde garantia produsului in urmatoarele conditii:

-terminarea perioadei de garantie;

-conditiile de exploatare si schema electrica nu corespund cu
“Instructiunile de exploatare”;

-repararea dispozitivului in locuri neautorizate;

-prezenta daunelor mecanice, ruperea plombei, distrugerea fetei
comerciale, fortarea clemelor de contact,distrugerea ambalajului, pdstrarea
necorespunzatoare a dispozitivului (umiditate, praf, murdarie, prezenta
insectelor, etc.);

- lovire de trasnet, incendiu, inundatii, pastrare in spatii neventilate.

ATENTIE: aparatul poate fi montat doar de personal calificat
in domeniul electric

GARANTIA SI POST GARANTIA SE ASIGURA PRIN
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Jururanuu penera 3a Hanpexxenue V-protector
(3amuTAa OT MPOMEHUTE HA HANPEKEHUETO B MpeKaTa)
HNHcTpyKumu 3a noji3saHe

1. HaumeHoBaHue U HAYMH HA pyHKIMOHUpaHe

JluruTajJHuTe pesieTa 3a Hanpe:xkeHue V-protector ca npegHa3sHaueHH 3a
ABTOMATHYHOTO U3KII0UBAHE Ha HAIPEKCHHETO, B CIIydail 4e HallpeKEHUETO
HapacTBa Hajl IOIyCTHMHTE IPaHUIIN 33/1a/ICHY OT HOTPEOUTEILAT.

IIpucnoco6aeHneTo ce KOHTPOIUPa OT MEKPOIIPOLECOp, KOWTO aHAIN3Hpa
HaIIPEKEHUETO U 0Ka3Ba JJAaHHUTE BbPXY JUTUTAIHU AucIuieii. CBbp3BaHETO Ha
HOTPEOICHHETO CE OCBILECTBIBA OT MATHUTHO pelie.

JlommycTUMITE TPaHUIIM U BPEMETO 32 3a0aBsAHE CE ONMPEACIIAT OT ITOTPEOUTENIAT
MOCPE/ICTBOM BKJIFOUBAHETO HA KOITYeTara
CroifHocTHTE Ce ChbXpaHsBaT B TAMETTA.

2. XapaKTepHCTHKH

Moges Ha anapara 20A 32A 40A|50A 63 A

Maxkcumases Tok (B cpok ot 10 mMuH.) 32 40 50 63 80

He moBeve oT*, A

Homunanen tox*, A 20 32 40 50 63
Homwunanna cuna, *kW 4,4 7,0 8,8 1 1 ,0 1 3,9
MakcuMaaHO HalpeqyHo 2’5 8 10 16 16

ceueHune Ha Kabesa, Mm?

* . YUpe3 aKTUBHO HATOBApBAHE

1. HanpesxeHnneTo Ha BXOJ] B IPHCIOCOOIEHHETO 0-400V
2. CTOMHOCT Ha U3MEPEHOTO HAIPEKEHUE 100 - 400V
. Bpeme 3a u3kitoyBaHe npy ropHaTa rpaHuLa 0,02 cexk.

3

4. Bpeme 3a M3KJII0YBAHE MPH JI0JHATA IPAaHKULA 1 cek. (120-170V)

0,02 cek. (<120V)

. I'penika Ha BoNTMETBpPA HE 1OBEYE OT 5V

. CrerieH Ha 3aIuTa Ha MPHCIIOCOOICHUETO Ip20
OrnpezieNieHUTe MapaMeTpy Ha ITOTPEOUTENs

1. TonHa rpanuna 3a u3kiouBane (crbrka 1V) 120-200V (170V)

. I'opra rpannna 3a u3kimousane (crbika 1V) 210-270V (250V)

. Bpeme 3a 3a6aBsiHe Ha BKiTIOuBaHeTO (cThIKA 5 cek.) 5-600 cex. (15 cek.)
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3.UHcTaMpaHe, NOATOTOBKA 32 PyHKIIMOHHPaHe

DuKCHPaHETO Ha IPHCIOCOOICHHETO Ce U3BbPIIBA BHPXY InHa DIN
cmupuna 35 mm. CBbp3BaiiTe KadeauTe ChraacHo cxemara. HanpeuHoTo ceueHue
Ha KaOeJa Tpsi0Ba 1a IpeACTaBIIsIBa MAKCHMyMa Ha TOKa OT IIOTPEOICHHETO.

3a3amura oT KbCU CheJMHEHIs U IPeToBapBaHe Ha kabena 3a pazara OT Bepurara
TpsiOBa J1a ce MHCTAINPa 3aIbJKATETHO ABTOMAT C IPEKBCBAY 32 TOKA, HE O-TOJISIM
75% ot ropHara rpaHHIla Ha HAIIPEXKCHHE Ha arapara. AKO [OJI3BaTe IIIeTEH Kabe 3a
CBBP3BaHE KbM MpekaTa Tpsi0Ba Ja oJI3BaTe HAKOHEUHHUIIY 3a Kabell, 3a 1a He
MOBpPEHUTE KICMHTE.

4.Excnioaranus

Cies CBBP3BAaHETO Ha arlapara KbM IOTPEOICHUETO HHAUKATOPBT 1iIe IOKake
HAIPEXCHUETO B MPEIKaTa U IIe IPEeMHUrBa. BbB BCHUKH Cllydan, KOraTo HHANKATOPBT
IIPEeMUTrBa 03HaYaBa, 4e HsIMa HaIPe)KEeHHE Ha H3XO0/. AKO HAIIPEIKEHUETO B MpEKaTa e
HopmMaisiHo (170-250V), 3a 15 cekyHIu anapaTsT Lie Ce BKIIOYH U IIe CIpe Aa
HPEMHUTBA.

AKO HalpeKeHUETO B MpexaTa He € HopMaJHo (1mo-majko ot 170 V wiu no-
roasamo ot 250 V), anmaparbT He ce BKIIOYBA, JOKATO HANPEKEHUETO HE CTaHE
HopMmanHo. C mOMOIITa HAa KOMYETAaTa MapaMETPUTE MOTAT JJa CE HPOMEHST.
Komyerara ca pa3nooieH: BbPXy JINIEBOTO TAHO MO JUT U TATHHS JUCILIEH.

3a KkpaTko BpeMe clie]l HATHCKAHEeTO Ha KOITIeTO é} , IPUCIIOCOOICHUETO II[e
IIOKake J0JTHATA TPAHHIA 32 H3KJII0UBaHe. [Ipu 3albpikaHe MoBede OT 5 CeK. B
HATHCHATO IOJI0XKEHHE, IPUCTIOCOOICHHUETO LiIe TPEMHHE B PEKHM Ha HHCTAJHPaHe
Ha 0JIHATA TPaHHIA (B J0JIHATA JCHA CTPAaHA HA HHANKATOPA II[e IPEMUTBa ejHA
TOYKA).

3a KpaTKO BpeMe CJIe/l HATUCKAHETO Ha KOITYEeTO , IPUCIIOCOOICHHUETO 11ie
IoKaXke FOPHATA rPaHNIA 32 U3KII0uBaHe. [Ipu 3anbpskane mosede oT 5 cek. Ha
KOITYETO B HATHCHATO ITOJIOKEHHE, IPHCIIOCOOICHUETO 1Iie IIPEMIHE B PE)KUM Ha
WHCTA/IMPaHe HA TOPHATA
rpaHNIA 32 U3KIII0YBAHE, 33 KPATKO BPeMe CJIe/l HATUCKAHETO Ha ABETE KOITYeTa Ha
HPUCTIOCOOICHUETO éé 11e ce BUI Bpemero 3a 3a0aBsiHe Ha BKJIIOYUBaHETO.
IIpu 3agbprkaHe B HATHCHATO MOJIOKCHHUE HAa KOMYETaTa MOBEYe OT 5 CeK.
IIPUCIIOCOOICHUETO 1Ie IPEeMUHE B peXKHMa Ha BpeMeTo 3a 3a0aBsiHe (B JOTHATA
JSICHA YacT Ha MHMKATOpa IIe IIPEeMHTBa
eHa TouKa). Bpemerto ce agummpa B cekynau. CThIIKaTa 3a II0Ka3BaHe HAa BPEMETO €
5 CeKyHIHU.

C moMomTa Ha KomyeTaTra napaMeTpHUTEe MOTaT Ja ce MPOMEHST.

[pucnocoOnennero n3n3a aBTOMaTHYHO OT pexKMMa Ha MHcTanupane 3a 10 cek. cien
MOCJIEJHOTO HATHCKAHE Ha KOITYETO.
IIpoMeHeHHUTE TapaMeTPH Ce ChbXPAaHABAT B IAMETTa Ha HpUcHocobiennero.3a
XJIaAMITHALA U JPYTH HOTPEOICHNUSL, IPU KOMTO CE H3IIOI3BAT KOMIIPECOPH OT MajIKa
MOIIIHOCT, TapaMeTPUTE Ha BpeMeTo 3a 3a0aBsiHe TPsIOBa J1a Ce MHCTAJINPAT 3a He 10-
maJko ot 300 cek. (5 MuH.).

Bb3MOKHO € KannOpupaHe Ha BOJITMEThpPa C [IOMOILITA Ha KoIyeTaTa. 3a ToBa €
Heo0OX0MMO, TOraBa, KOraTo arapara € CIpsiH, a HATHCHETE BETE KOI4eTa H Cle]
TOBA J1a FO BKJIIOYHTE KbM TOKA. 3aI104BAT a IPEMHUIBaT TPU TOYKH. U I0-HATaThK ¢
IIOMOIITa HAa KOIIYEeTaTa MOXKETe J]a ONpeeNsTe HyKHUuTe cToiiHocTH. Cexn
MHCTAJNPAHETO CIPETEe H BKIF0YETE OTHOBO KM TOKA.

AmapaThT a3y B IaMETTa MOCIIEIHATa CTOWHOCT Ha 3a/eiicTBAHOTO
HanpexeHne. BepXy nnankatopa MoxeTe Jia BUAUTE Ta3u CTOMHOCT ciell Ha
HATHUCKaHETO
Ha KOIUIeTo i.

B npoueca Ha OI3BaHETO Ha anapaTa KOHTPOJIUPAaHTEe HErOBOTO QUKCHpaHe
BbpXy mrHara DIN, mposepsiBaiiTe CbCTOAHUETO HA €IEKTPUUYECKUTE BPB3KH U I1a3€TE
amapara B CbCTOsIHHE Ha yrcToTa. [Iprcnocobiaenuero V-protector 32 nma 3amura
NPOTHB BbTPEUIHO Mperpsipane. Koraro remMneparypara BbTpe B anapara e 1o-
Bucoka ot 100° C, To#i ce n3KJI0YBa U HA UHAMKATOPA 11€ CE MOIBY HAJMHUC
“TIEPET'PEB”, koeTo 03HauaBa mperpsiBaHe. AapaTsT 3a104Ba a paboTH OTHOBO,
KOraTo TeMreparypara My ce BbpHe Ha 60°C.

ITpyunHH 3a IperpsiBaHe M HAYHH Ha KOPUTUPAHE:

W31uursK Ha MaKCHMMAJIeH TOK 3a AbJIBT CPOK B moTpediennero. Tpsosa na
HAMaJHTe MOTPEOICHUETO MU 1 CMEHHTE PEeIIeTO C APYTO C O-TOJIAM aMIIePax.

HecboTBeTcBaIH KOHTAKTH B TEPMUHATHUTE Bpb3KkH. Heobxonumo e 1a
[POBEPHTE 3aTATAHETO HA BUHTOBETE B TEPMHHATHHUTE BPB3KH.

5. MepKH 32 CHTYPHOCT

ChriuacHo M3MCKBAHMATA 3a 3aI[UTA OT TOKOB y/ap, PEJIeTo OTroBaps Ha
W3MCKBAHMATA HA cTaHaapTa (kinac 2). JIUruTaaHOTO pelie ce CBhP3Ba KbM
eneKTpuueckus Tok — He cBbp3BaiiTe amapaTa B 0TBOPEHO ChCTOSIHHE.

HucTrannpaneTo H NOAAPHKKATA Ce H3BbPIIBAT CaMO 0T KBAJIH(GUIUPaHU
CHenuaJucTH.

6. ChbXxpaHeHHe H eKCII0ATALHS
Haunn Ha chbXpaHeHHe —3aTBOPEHH NIOMelIeHusI 0e3 0ToIIeHHe,
C €CTECTBEHA BEHTHUIIALIHS.

Temneparypa Ha Bb31yxa 0T -50° C 10 +40° C, BnaxHOCT Ha Bb3lyXa 110 75% npu
Temneparypa+ 15°C;
He e n03B0JIeHO OA3BAHETO HA TPUCIIOCOOICHUETO B YCIOBHS Ha HECTAOUITHOCT 1
BUOpAILIUX 1 B MECTA U3JI0KEHH Ha OTIACHOCT OT B3PHB.

He e no3BosieHO M3J1araHeTo Ha BIIa)KHOCT Ha BXOSIIUTE KOHTAKTH 1 Ha
BBTPEIIHHUTE eJIEMEHTH Ha TpUCHocoOieHneTo. 3a0paHeHo € MOI3BaHeTO Ha
npucrnoco0IeHNeTo B HeOJIaronpusiTHA Cpeja ¢ MOBHUIIeHa CTEIeH Ha
U3MapeHus OT KUCEINHU, OCHOBY 1 Macja B OKOJTHaTa arMocdepa.

HopmanroTo yHKIIMOHMpaHe Ha IPHCHIOCOOIEHHETO € FapaHTUPAHO
[P TeMIepaTypa Ha Bb3ayxa oT +5 ° C - +50° C u BnaskHoCT 0T 30— 80%.

Cpox Ha ekcrtoarauus — 10 ronunu. Penero He nmoasiexu Ha
PELUKITHPAHE.

7.Tapanuus

lapaHIMOHHUAT CPOK HA IPUCHIOCOOJICHUETO € 24 Mecena OT JaTtaTra Ha
npoaaxobara.AKo 110 BpeMe Ha rapaHIMOHHUS Bb3HUKHAT TEXHUYECKHU
po0IeMH, TPOU3BOAUTEIAT PEMOHTHPA TPUCIIOCOOIEHHETO O€3ITaTHO, HO
caMo IIPU OTTrOBapsNm0 HA HHCTPYKIHHUTE NyCKaHe B JeCTBHE,
eKCIIIOATalMs U ChbXPaHeHNE ChOOPa3HO M3UCKBAHHUATA HA yKA3aHHUATA.

[IpaBoTo Ha rapaHIHs Ha IPUCIIOCOOICHUETO ce I'yOH IIpH CIIeTHHUTE
o0cTOATENCTBA:

- U3THYaHEe Ha FAPaHI[MOHHHUS CPOK

-aKo yCJIOBHsTA HE CbOTBETCTBAT HA ,, YKa3aHUATA 32 EKCIUIOATALIUS 1
MOHTaX”;

- PEMOHT Ha IPUCTIOCOOICHUETO B HEOTOPU3UPAHU MeCTa

-HAJIMYMETO HAa MEXaHUYHU YBPEKIaHUs, CKbCBaHE Ha Iiombara,
YHUILO’)KaBaHEe Ha ThPTOBCKHUS BHJI, HACHJIBaHE HA KOHTAKTHUTE KIEMH,
ChXpaHEHHE Ha IIPUCIIOCOOICHUETO B HEMTOAXOAIIM YCIOBHS ( BJIara, npax,
MpPBCOTHSL, U T.H.);

- yAap OT MBJIHUS, IOXKAP, HABOJHEHHE, CbXPAHCHUE B HEIIPOBETPUBH
TIOMEIICHHSI.

BHUMAHMUME! Anapara mo:xe 1a 6b/ie MOHTHPAH CaMO OT NEPCOHA
CNeNHATH3HPaH B 00,1aCTTA HA eJIeKTPHYECKHS TOK.
TAPAHIHUOHHOTO U CJEATAPAHIIUOHHOTO OBCJ1YKBAHE

E OCUTI'YPEHO OT JJUT'HTOII OO. Ten. 0876 842 419
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