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INTRODUCERE  
Acest manual tehnic contine descrieri tehnice, operatii de instalare, montaj, intretinere si date 
tehnice ce se adreseaza exclusiv personalului calificat desemnat pentru instalarea si 
intretinerea produsului.  
 
DESTINATIE DE UTILIZARE 
Produsul este construit conform regulilor ingineresti de buna practica si este instalat pentru a 
da posibilitatea unui schimb constant de aer in interiorul camerei. Recuperatorul poate fi 
instalat in locuinte si in spatii rezidentiale si publice.  
Echipamentul este prevazut cu un schimbator de caldura de tip ceramic ce acumuleaza 
caldura in timpul extragerii aerului ce provine din incapere, in schimb in timpul fazei de 
introducere a aerului din exterior, echipamentul cedeaza caldura acumulata in schimbator 
catre aerul rece ce intra. 
Echipamentul trebuie instalat pe perete.  Teava in interiorul careia este amplasat 
schimbatorul de caldura ceramic este furnizata pentru pereti cu o grosime maxima de 
400mm; teava trebuie scurtata la un minim de 250mm. 
Aerul extras sau introdus in echipament nu trebuie sa contina amestecuri imflamabile sau 
explozive, vapori chimici, pulberi, uleiuri si alte substante patogene in general.  
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1. Ornament frontal pentru acoperirea jaluzelei 
2. Jaluzea 
3. Unitate principala 
4i - Fixarea pe peretele intern cu conexiunile electrice 
4e- Fixarea pe peretele extern 
5. Dispozitiv de dirijare extern 
6. Tub de incastrat 400mm 
7. Schimbator de caldura ceramic  
8. Avertismente generale 
9. Manual de instalare si intretinere 
10. Avertismente generale 
11. Fisa de garantie RAEE 
12. Ambalaj produs 
13. Avertisment extragere produs 
 
PARAMETRII TEHNICI  
Recuperatorul este clasificat ca produs din clasa II. 
Gradul de protectie este IPX4. 
Recuperatorul a fost proiectat pentru instalare in locuri inchise. Temperaturile de 
functionare sunt cuprinse intre -30°C si 50°C cu o umiditate relativa maxima de 80%. 
Designul recuperatorului este in continua evolutie, din acest motiv, unele modele ar putea 
fi diferite fata de descrierea din prezentul manual.  
 

DIMENSIUNI, MM 
- TEMPERO ECO 150 CERAM BASE / ACTIVE / WIRELESS 

 
- TEMPERO ECO 150 CERAM BASE / ACTIVE / WIRELESS 
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CONFIGURATIE 
Produsul este alcatuit dintr-o unitate principala de functionare cu racord la perete ce va fi 
amplasata in interiorul incaperii, o teava ce contine schimbatorul de caldura ceramic si filtrele, 
un ghidaj extern cu racord la perete.  
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INSTALARE 
Instalarea echipamentului trebuie executata exclusiv de catre personal calificat.  
Asigurati-va ca racordarea la retea in spatiul de instalare este decuplata inainte de a efectua 
interventia electrica de montaj. 
Echipamentul nu trebuie sa fie instalat in apropierea perdelelor, draperiilor, etc., deoarece 
acestea i-ar putea compromite functionarea corecta.  
Asigurati-va ca, dupa ce a fost instalat echipamentul, paletele ventilatorului sunt amplasate la 
o distanta mai mica de 2,30m fata de pardoseala de sub produs. In cazul instalarii mai multor 
echipamente, distanta intre fiecare produs trebuie sa fie de cel putin 3 metri. 
Inainte de a monta produsul, cititi cu atentie manualul de instructiuni si asigurati-va ca aveti la 
dispozitie toate componentele necesare pentru instalare.  
Respectati cu strictete indicatiile din manualul de instructiuni.  
 
1) MONTAJ 
Dupa ce ati identificat zona in care se doreste instalarea produsului, semnati centrul orificiului 
de trecere ce trebuie realizat pe perete. 
Asigurati-va ca, fata de gaura pentru teava de incastrat, exista un spatiu liber pe peretii 
interni si externi cu o raza de 15 cm fata de centru. Acestea corespund gabaritului produsului.  
Asigurati-va astfel ca in cadrul acestei suprafete nu exista interferente cu peretii si obiecte 
nedeplasabile.  
Diametrul gaurii ce trebuie executata este:  
- Versiunea Tempero Eco 150  Ø160mm 
- Versiunea Tempero Eco 100  Ø100mm 
Orificiul executat in perete trebui sa strapunga zidul si sa aiba o panta de 1°-2° catre exterior.  
Pentru a utiliza teava de incastrat din dotare, grosimea peretelui nu trebuie sa depaseasca 
400mm. Pentru a instala produsul, peretele destinat acestui montaj nu poate avea o grosime 
mai mica de 250mm. Dupa ce s-a executat gaura de trecere prin perete, pozitionati in 
interiorul acesteia teava de incastrat (6).  
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Asigurati-va ca lungimea tevii de inccastrat (6) este egala cu grosimea peretelui. Teava 
trebuie sa se termine razant cu suprafetele peretilor interni si externi.  

 
 

 
Cota „M” nu poate fi mai mica de 250mm, in acest caz la peretele prevazut nu este potrivit 
pentru instalarea produsului.  
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Adaptati teava, daca este necesar, la grosimea peretelui cu instrumentele adecvate, in mod 
oportun, conform urmatoarelor indicatii: 
Dupa ce ati adaptat lungimea tevii de incastrat (6) la grosimea exacta a peretelui, pozitionati 
racordul special la perete (4e) pe peretele extern conform imaginii indicate in continuare: 

 
Introduceti diametrul de centrare al racordului la perete (4e) in interiorul tevii de incastrat (6) 
Dupa ce ati centrat teava, semnati gaurile de fixare pe peretele extern utilizand racordul 
special la peretele extern (4e) cu ajutorul unui instrument de masura a nivelului pentru a va 
asigura o instalare precisa conform urmatoarei imagini: 
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Executati gaurile si introduceti diblurile pentru fixarea la perete.  
Insurubati racordul special in peretele extern (4e).  

 
Fixati pana la capat racordul pe peretele extern (4e) si ghidajul extern (5) conform imaginilor 
indicate: 

 
 
2) CONEXIUNI ELECTRICE  
Instalarea echipamentului trebuie executata exclusiv de catre personal calificat.  
Asigurati-va ca tensiunea de alimentare a spatiului de instalare este in conformitate cu 
alimentarea declarata in placuta de timbru a produsului. 
Asigurati-va ca racordarea la reteaua din spatiul de instalare este decuplata inainte de a 
efectua interventia electrica de montaj. 
Identificati versiunea produsului pe care il detineti si cititi cu atentie toate instructiunile 
aferente conexiunilor electrice ale propriei versiuni.  
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Conform gaurilor externe trasate, introduceti mai intai diametrul de centrare al racordului 
special pe peretele intern (4i) in interiorul tevii de incastrat (6) conform imaginii prezentate 
mai sus. Cu ajutorul unui instrument de masura a nivelului, trasati si executati cele 4 gauri 
pentru fixarea la perete a racordului special pe peretele intern (4i). 

 
Spre deosebire de fixarea la peretele extern, pe peretele intern este necesar sa se aduca 
conductorii de alimentare de conectat la cablurile dezizolate furnizate impreuna cu produsul.  
Executati iesirea cablurilor din perete in dreptul zonei evidentiate.   
 

 
CONECTAREA UNUI CABLU DE ALIMENTARE CE PROVINE DE LA PERETE: 
Dupa ce ati introdus diblurile, inainte de a executa fixarea, extrageti regleta de pe suportul de 
fixare de pe peretele intern (4i) si treceti cablurile prin locasul adecvat.  
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CONECTAREA UNUI CABLU DE ALIMENTARE EXTERN: 
Rupeti limbile de plastic indicate in imaginile de mai jos.  
 

 
 
Extrageti regleta de pe sistemul special de fixare la peretele intern si treceti cablurile de retea 
si nulul prin locasul adecvat. Fixati presetupa cu suruburile din dotare.  

 
Fixati suportul special de fixare pentru peretele intern (4i) pe zid si efectuati conexiunile 
electrice conform descrierii din paragrafele urmatoare.  
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2a) VERSIUNE DE BAZA 
CONEXIUNE DIRECTA 
Inainte de a executa conexiunea este necesar sa fie prezente in dreptul zonei gaurite din  
perete cablurile de alimentare (retea si nul). 

 
 
Pregatiti suportul special de fixare la peretele intern (4i) si instrumentele necesare pentru 
conectarea la reteaua de alimentare a regletei.  
 
Conectati in mod adecvat si sigur cablurile de alimentare ale retei la regleta. Indicate prin „N” 
si „L”.  
 
CONEXIUNEA CU MUTAREA COMENZILOR LA DISTANTA PRIN PANOUL DE 
COMANDA LA PERETE 
Este de asemenea posibil sa se mute la distanta comenzile de pornire/oprire si sa se 
selecteze viteza prin panoul de comanda de pe perete.  
Respectati indicatiile paragrafului „CONEXIUNEA DIRECTA” aferente modalitatii de 
conectare la reteaua electrica.  
Pentru a comanda produsul prin intrerupatoarele de incastrat este necesar ca in timpul 
functionarii, pe produs, intrerupatoarele sa fie mereu pozitionate pe 1 conform indicatiilor din 
imaginea (Y). 
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Pentru a porni produsul prin intrerupatorul de pe perete, conectati un intrerupator bipolar in 
serie cu alimentarea „L” si „N” conform indicatiilor din imaginea (a).  
 
Conexiunile vor fi executate conform indicatiilor de mai jos: 

 
Pentru a comanda viteza cu intrerupatorul de incastrat, conectati cele doua terminale ale 
intrerupatorului la capetele „S1” si „S2” conform indicatiilor.  
 
2b) VERSIUNE ACTIVE  
Inainte de a executa conexiunea este necesar sa fie prezente in dreptul zonei gaurite din  
perete cablurile de alimentare (retea si nul). 
Pregatiti suportul special de fixare la peretele intern (4i) si instrumentele necesare pentru 
conectarea la reteaua de alimentare a regletei.  
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Pregatiti suportul special de fixare la peretele intern (4i) si instrumentele necesare 
pentru conectarea regletei la reteaua de alimentare electrica.  
Conectati in mod adecvat si sigur cablurile de alimentare ale regletei de la retea. 
Acestea sunt indicate prin „N” si „L”.  
Este de asemenea posibil sa se mute la distanta comenzile de pornire/oprire pe panoul 
de comanda montat pe perete. Pentru a comanda echipamentul prin intrerupatoarele 
de incastrat este necesar ca in timpul functionarii, pe produs, sa fie mereu pozitionate 
pe 1 intrerupatoarele conform indicatiilor din imaginea (Y). 
Pentru a porni produsul prin intrerupatorul de pe perete, conectati un intrerupator bipolar in 
serie cu alimentarea „L” si „N” conform indicatiilor din imaginea (a).  
Este de asemenea posibil sa se conecteze echipamentul la reteaua domotica 
conectand in serie alimentarea pentru a permite programarea pornirii si opririi.  
 
Conexiunile vor fi executate conform indicatiilor de mai jos: 
 

 
 
COMUNICAREA CU ECHIPAMENTELE SLAVE  
Daca s-a estimat instalarea unuia sau mai multor echipamente legate in cascada la untiatea 
principala sau se intentioneaza prevederea conexiunii pentru o viitoare conectare, faceti 
referire la imaginile urmatoare pentru  permite comunicarea dintre unitatea principala si 
echipamentele in cascada.  
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Se recomanda utilizarea unor cabluri de culori diferite pentru a evita inversarea conexiunilor.  
Atentie: conform indicatiilor din schema de conexiuni, unitatea master pentru a fi configurata 
in mod corespunzator nu trebuie sa aiba alte echipamente conectate la bornele C1 si C2. 
Atentie: este necesar sa se respecte conexiunea dintre semnalele S1-C1 si S2-C2 pentru a 
evita deteriorarea echipamentului electronic. 
 
CONECTAREA INTERFETEI PANOULUI DE COMANDA LA DISTANTA PENTRU 
VERSIUNEA ACTIVE 
 
In cazul in care dispuneti de accesoriul optional „panou de comanda la distanta” sau in cazul 
in care se intentioneaza sa se prevada conexiunea pentru a achizitiona ulterior accesoriul 
daca este necesar, conform indicatiilor din imaginea urmatoare, conectati de la unitatea 
master 2 cabluri la terminalele „C1” si „C2” ce trebuie sa fie apoi conectate la terminalele 
accesoriului.  

 
Instructiunile specifice de instalare „panoul de comanda la distanta” prezente in interiorul 
cutiei echipamentului.  
 
 
CONFIGURAREA PRODUSELOR MASTER – VERSIUNEA SLAVE ACTIVE 
Verificati ca unitatea master sa nu aiba alte echipamente conectate la bornele (C1 si C2), 
deci efectuati pornirea sa. Dupa primele 10 secunde in care ledul rosu se stinge, apasati 
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„AUTO”. Daca ledul  da semnalul respectiv al regimului AUTO, echipamentul este configurat 
corect ca MASTER.  
Pentru a verifica faptul ca configuratia a fost realizata corect, dupa ce se stinge ledul rosu 
apasati ‚AUTO”. Daca ledul da semnalul respectiv al regimului AUTO, produsul este 
configurat corect ca MASTER. 
Numai dupa ce produsul este identificat drept unitate principala MASTER este posibil sa se 
initieze configuratia SLAVE1.  
NU TRIMITETI NICIO COMANDA DE LA PANOUL DE COMANDA LA DISTANTA CATRE 
ECHIPAMENTELE SLAVE 
Asigurati-va ca unitatea MASTER isi incepe activitatea inainte de a porni unitatea urmatoare 
(SLAVE) prin intrerupatorul „0/1” pentru a lasa timpul necesar unitatii MASTER sa 
configureze echipamentele SLAVE in ordinea dorita.  
Porniti, prin intrerupatorul 0/1 unitatile SLAVE in ordine, conform explicatiilor de mai jos. 
Fiecare unitate trebuie sa fie pornita numai dupa ce unitatea precedenta si-a inceput efectiv 
functionarea: 

1) Unitate Master 
2) Slave 1 cu o functionare opusa fata de Master 
3) Slave 2 cu aceeasi functionare cu cea a Master 
4) Slave 3 cu o functionare opusa fata de Master 

 
ATENTIE 
Daca echipamentul nu este configurat in mod corect (MASTER sau SLAVE) poate fi utilizata 
functia de RESET ce permite aducerea produsului in conditiile din fabricatie. Aceasta 
procedura este explicata in manualul panoului de comanda.   
 
 2c) VERSIUNE WIRELESS 
CONECTAREA LA ALIMENTAREA ELECTRICA 
Inainte de a executa conexiunea este necesar sa fie prezente in dreptul zonei gaurite din  
perete cablurile de alimentare (retea si nul). 
ATENTIE: in cazul instalarii mai multor echipamente in configuratie MASTER-SLAVE, pentru 
a obtine o comunicare optima dintre diversele unitati, asigurati-va ca pastrati o distanta 
minima de 3 metri si maxima de 20 de metri intre doua echipamente. Tipul de material al 
zidurilor (ex. caramizi, ciment armat), poate influenta distanta.  
Pregatiti suportul special de fixare la peretele intern (4i) si instrumentele necesare pentru 
conectarea la reteaua de alimentare a regletei.  
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Pregatiti suportul special de fixare la peretele intern (4i) si instrumentele necesare 
pentru conectarea regletei la reteaua de alimentare electrica.  
Conectati in mod adecvat si sigur cablurile de alimentare ale regletei de la retea. 
Acestea sunt indicate prin „N” si „L”.  
Este de asemenea posibil sa se mute la distanta comenzile de pornire/oprire pe panoul 
de comanda montat pe perete. Pentru a comanda echipamentul prin intrerupatoarele 
de incastrat este necesar ca in timpul functionarii, pe produs, sa fie mereu pozitionate 
pe 1 intrerupatoarele conform indicatiilor din imaginea (Y). 
Este de asemenea posibil sa se conecteze echipamentul la reteaua domotica 
conectand in serie alimentarea pentru a permite programarea pornirii si opririi.  
Conexiunile vor fi executate conform indicatiilor de mai jos: 

 
CONFIGURAREA PRODUSELOR MASTER – SLAVE VERSIUNEA WIRELESS 
Pentru configuratia MASTER-SLAVE a versiunii Wireless se face trimitere la paragrafele 
dedicate din manualul de instructiuni a telecomenzii.  
 
3) INCHEIEREA MONTAJULUI 
Dupa ce s-a finalizat executarea conexiunilor electrice, amplasati regleta si cablurile in 
compartimentul prevazut si introduceti schimbatorul de caldura ceramic (7) cu filtrele aferente 
(8), pozitionandu-l la jumatatea tevii de incastrat (6) conform urmatoarei imagini: 
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Fixati pana la capat unitatea principala (3), impreuna cu componentele jaluzelei (2) si 
ornamentul frontal (1) montate in prealabil pe aceasta, in racordul adecvat de pe perete (4i) 
pana cand se fixeaza in toti dintii. 
Asigurati-va ca instalati pe perete unitatea principala amplasand intrerupatoarele sus, la 
stanga. 

 
INTRETINERE 
Toate operatiile de intretinere asupra echipamentului trebuie executate exclusiv de personal 
calificat.  
Asigurati-va ca racordarea la retea in spatiul de instalare este decuplata inainte de a efectua 
interventia electrica de montaj. 

 
Dupa ce este instalat, echipamentul trebuie sa prezinte dispunerea componentelor in 
conformitate cu imaginea de mai sus.  
 

1) INDICAREA PERIOADEI DE INTRETINERE 
Se recomanda curatarea filtrelor (8) si schimbatorului de caldura ceramic (7) o data la 3 luni. 
Se recomanda schimbarea filtrelor o data la 2 ani. Contactati distribuitorul pentru a primi 
filtrele de schimb.  
 
1a) VERSIUNEA DE BAZA 
Aceasta versiune nu prevede alarma aferenta curatarii/inlocuirii filtrelor. 
 
1b) VERSIUNEA ACTIVE 
La fiecare 2000 de ore de functionare produsul isi intrerupe functionarea si indicatorul 
luminos amplasat in partea de jos la dreapta va emite un semnal luminos rosu continuu. 
Executati curatarea schimbatorului si filtrelor conform specificatiilor din paragraf. Inlocuiti 
filtrele cand este necesar.  



 18 

 
1c) VERSIUNE WIRELESS 
La fiecare 2000 de ore de functionare produsul isi intrerupe functionarea si indicatorul 
luminos amplasat in partea de jos la dreapta va emite un semnal luminos rosu continuu. 
 
2) CURATAREA SCHIMBATORULUI  
Extrageti unitatea principala (1+2+3) de pe perete utilizand o surubelnita plata pentru a 
actiona asupra carligului amplasat in partea inferioara a echipamentului conform indicatiilor 
prezentate in continuare.  

 
Dupa ce unitatea in functiune se depsrinde din suportul de pe perete (4i) scoateti-o cu 
manual tragand energic conform indicatiilro din imaginea de mai jos: 
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Extrageti schimbatorul ceramic impreuna cu filtrele (8+7+8), tragand spre voi coarda din 
urmatoarea imagine.  
 

 
Scoateti filtrele (8) din locasul lor si curatati-le aspirand reziduurile de murdarie cu un 
aspirator sau spalandu-le cu apa curenta, uscandu-le cu atentie inainte de a le repozitiona.  
 

 
In cazul in care filtrele (8) rezulta uzate (dupa o perioada orientativa de 2 ani) schimbati-le 
solicitand filtre noi de la distribuitor. 
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In timpul operatiunilor de curatare/schimbare a filtrelor (8), aspirati si eventualele reziduuri de 
murdarie de pe schimbatorul de caldura ceramic. NU SPALATI SCHIMBATORUL CERAMIC 
CU APA. 

 
Dupa ce ati executat operatiunile de curatare a filtrelor (8) in locasul lor de pe schimbatorul 
de caldura ceramic (7) introduceti carcasele filtrelor sub coarda conform instructiunilor din 
urmatoarea imagine: 
 

 
3) CURATAREA JALUZELEI VENTILATORULUI 
Dupa ce ati efectuat curatarea filtrelor si a schimbatorului de caldura repozitionati-le in 
locasul lor. 
Luati grupul unitatii principale (1+2+3) si extrageti panoul ornamental (1) extragand mai intai 
carligele superioare si apoi pe acelea inferioare.  
 

 
Pentru a extrage unitatea principala (3), folositi o surubelnita plata drept parghie pe dintii de 
fixare ai jaluzelei (2).  
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Curatati cu carpa uscata grilele jaluzelei (2) de praf sau de reziduuri de murdarie in general.  
Remontati cu atentie componenta in locasul sau pana cand se aud doua zgomote „click” de 
prindere a dintilor. 
Curatati cu o carpa uscata paletele ventilatorului ce face parte din unitatea principala (3).  

 
4) RELUAREA FUNCTIONARII PRODUSULUI DUPA EXECUTAREA CURATARII 
Remontati unitatea principala (3) impreuna cu componentele jaluzelei (2) si panoul 
ornamental (1) la racordul de pe perete (4i). 
 
ATENTIE: Daca se efectueaza curatarea mai multor echipamente simultan, remontati fiecare 
unitate principala in dreptul locasului din care a fost extrasa, pentru a evita astfel problemele 
de comunicare dintre unitatea master si unitatea slave.  
 
4a) VERSIUNE DE BAZA  
Este suficient sa se reinstaleze unitatea principala la perete si sa se alimenteze cu tensiune 
echipamentul pornindu-l prin intermediul intrerupatorului principal  
 
4b) VERSIUNE ACTIVE  
Dupa ce s-a reinstalat unitatea principala in locasul sau de pe perete, porniti echipamentul 
prin intermediul intrerupatorului principal. Pentru a reseta contorizarea perioadei la care este 
necesara curatarea, actionati prin intermediul unui panou de comanda la distanta.  
(Executarea resetarii dupa curatarea filtrului este prezenta in manualul de instructiuni a 
panoului de comanda) 
 
4c) VERSIUNE WIRELESS 
Dupa ce s-a reinstalat unitatea principala in locasul sau de pe perete, porniti echipamentul 
prin intermediul intrerupatorului principal. Pentru a reseta contorizarea perioadei la care este 
necesara curatarea, actionati prin intermediul unui panou de comanda la distanta.  
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(Executarea resetarii dupa curatarea filtrului este prezenta in manualul de instructiuni a 
panoului de comanda) 
 
INSTRCTIUNI PENTRU FUNCTIONAREA CORECTA 
VERSIUNE DE BAZA 
 
Selectarea vitezei (1/2) 
 
Pornire / oprire (0/1) 
 

 
1) Pornire  
Dupa ce a fost instalat produsul de catre personal calificat efectuati punerea in fuctiune a 
echipamentului pozitionand intrerupatorul „0/1” amplasat in lateralul unitatii principale.  
Asigurati-va ca indicatorul luminos este aprins.  
Dupa ce a fost deschisa jaluzeaua, echipamentul isi incepe functionarea normala cu un ciclu 
de schimbare de 70 de secunde introducere aer si 70 de secunde extragere aer.  
 
2) Selectarea vitezei 
Este posibil sa creasca sau sa scada fluxul de schimb de aer prin intrerupatorul „1/2” 
amplasat in partea laterala a echipamentului.  
Selectati viteza 1 pentru un schimb de aer mai silentios. 
Selectati viteza 2 pentru un schimb de aer mai rapid. 
 

2) Panou de comanda la perete 
In cazul in care, in timpul instalarii efectuate de personal calificat, comenzile de 
„pornire/oprire” si „selectare a vitezei” ar fi fost mutate la distanta la panoul de comanda de 
pe perete, asigurati-va ca ambele comenzi de pe echipament sunt pozitionate pe „1”. 
Instructiunile pentru comenzile mutate la distanta pe perete sunt aceleasi cu acelea mai sus 
mentionate ale produsului.  
 
4) Oprirea echipamentului 
Pozitionati intrerupatorul „0/1” amplasat in partea laterala a echipamentului pe „O”.  
In cazul in care comenzile au fost mutate pe perete, pozitionati pe „0” intrerupatorul amplasat 
pe perete. Mentineti pe „1” intrerupatorul „pornit/oprit” amplasat pe laterala echipamentului.  
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VERSIUNILE ACTIVE SI WIRELESS 
Pornire / Oprire (0/1) 
 

 
In cazul in care dispuneti de o singura unitatea, porniti echipamentul prin intrerupatorul „0/1” 
si apoi apasati panoul de comanda la distanta pentru a activa functionarea echipamentului in 
conformitate cu comanda trimisa. In cazul in care dispuneti de mai multe unitati, consultati 
paragraful „CONFIGURATIA PRODUSELOR MASTER-SLAVE”. Dupa ce s-a efectuat 
aceasta procedura, porniti echipamentele prin intermediul intrerupatorului 0/1 si apasati pe 
panoul de comanda la distanta pentru a activa dispozitivul.  
 
ATENTIE 
La punerea in functiune a echipamentului se efectueaza tararea automata a higrostatului. 
Este posibil ca in timpul acestei faze sa se activeze functia de „EXTRAGERE” pentru a aduce 
umiditatea din incapere la nivelul necesar pentru tararea automata a acesteia.  
 
PROBLEME INTALNITE  
 
In cazul in care nu ar porni, functionarea sau nivelul sau de zgomot la utilizare nu sunt 
considerate normale, decuplati echipamentul de la alimentarea electrica amplasand pe „0” 
intrerupatorul „0/1” din lateralul unitatii principale. Contactati imediat distribuitorul 
echipamentului si solicitati asistenta tehnica acordata de personalul calificat.  
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TELECOMANDA (OPTIONAL CU SONDA DE CO2) 

 
 
PARAMETRII TEHNICI  
TEMPERO ECO 150 CERAM 
Descrierea parametrilor Unitati de 

masura 
Valorile 

parametrilor 
Debit de aer la viteza maxima ventilator  m3/h 60 
Randament maxim al schimbatorului de caldura ceramic  % 93 
Zgomot la viteza maxima a ventilatorului (la 3m) dB(A) 23 
Zgomot la viteza minima a ventilatorului (la 3m) dB(A) 18 
Domeniu de functionare temperatura aerului  °C -20°C+50°C 
Consum putere electrica la viteza maxima a 
ventilatorului  

W 8,9 

Filtre aplicate  N° 2 
Gradul de filtrare EN 779 - G3 
Alimentare cu energie electrica V/Hz 220-240 Vac – 50 Hz 
Protectie  - IPX4 
 
 
Colectivul de redactare a cartii tehnice: 
   
  Traducere:   Iuliana BELEGANTE 
  Tehnoredactare:  Iuliana BELEGANTE  
 

 

 

 


