
 

VALORILE LIMITA PENTRU AGENTUL TERMIC PRIN RADIATOARE 
Parametrii  Limite pentru apa potabila  
pH >6,5-9,5< 
Conductivitate  2500 (20°C, µS/cm) 
Duritate totala  Max. 50 ppm CaCO3 (max. 5°fH) 
Clor 250 µg/l 
Aluminiu  200 µg/l 
Fier  200 µg/l 
Oxigen 0 
 


